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1.  PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

Ai fini della redazione del presente documento si è fatto riferimento al Decreto 

Legislativo 81/2008 e sono stati adottati i seguenti criteri. 

 

a) Rischi correlati  allôedificio, agli impianti ed alle attrezzature 

Il procedimento di base, per la valutazione dei rischi consiste in un esame sistematico 

di tutti gli aspetti del luogo di lavoro riguardanti: 

¶ le caratteristiche costruttive dellôedificio; 

¶ gli impianti tecnologici installati; 

¶ i dispositivi, le macchine e le attrezzature utilizzate. 

Lôanalisi di quanto sopra esposto viene attuata in due momenti distinti: la verifica 

documentale ed i sopralluoghi tecnici. 

La verifica documentale, è volta alla raccolta della documentazione inerente alle 

caratteristiche della struttura, degli impianti tecnologici in essa presenti, delle 

attrezzature e delle sostanze utilizzate nelle attività svolte al fine di accertarne: 

¶ lôesistenza; 

¶ la completezza; 

¶ la conformità alla normativa vigente. 

I sopralluoghi, hanno lo scopo di verificare le sedi di lavoro, rilevandone i principali 

parametri strutturali e di impianto, anche in relazione alle attività che vi si svolgono. 

Il procedimento per la valutazione dei rischi utilizzato fa riferimento ai criteri definiti dal 

Titolo 1 Capo III sezione II del D.Lgs. 81/2008 e pertanto si basa sullôesame 

sistematico di tutti gli aspetti di ciascun luogo di lavoro. 

Il procedimento adottato prevede la: 

è Individuazione delle fonti di pericolo in relazione: 

1. allôambiente di lavoro 

2. agli impianti tecnologici installati 

3. alle apparecchiature e attrezzature utilizzate 
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è Individuazione dei rischi connessi alle fonti di pericolo 

è Individuazione del personale esposto ai rischi generici 

è Individuazione del personale esposto a rischi specifici 

è Individuazione delle norme giuridiche e/o tecniche di riferimento 

è Valutazione dei rischi con riferimento alle disposizioni delle 

 norme in vigore 

è In mancanza di norme, valutazione della probabilità e della 

gravit¨ dellôinfortunio e/o della malattia professionale. 

b)   Rischi correlati allôattivit¨ di lavoro 

Per la valutazione dei rischi derivanti da attivit¨ lavorative ¯ stata effettuata lôanalisi 

delle attività al fine di: 

¶ identificare i pericoli connessi alle attività svolte ed i conseguenti rischi di infortunio 

e/o malattie professionali, 

¶ identificare i rischi connessi alla correlazione fra attivit¨ svolte e lôambiente in cui 

sono svolte, 

¶ individuare i lavoratori esposti, 

¶ valutare i rischi (confronto con le norme di riferimento, in mancanza di norme 

valutazione della probabilit¨ e della gravita dellôinfortunio e/o della malattia 

professionale), 

¶ studiare le possibilità per eliminare o ridurre i rischi con riferimento alle prescrizioni 

delle norme vigenti ed alla valutazione della probabilit¨ e della gravit¨ dellôinfortunio 

e/o della malattia professionale. 

La revisione della valutazione sar¨ attuata, conformemente a quanto previsto allôart. 29 

comma tre del D.Lgs. 81/2008, ogniqualvolta vengano introdotti sostanziali 

cambiamenti negli ambienti di lavoro e/o nellôorganizzazione del lavoro, ovvero 

cambino le norme di legge e/o conoscenze in materia. 
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2.  PROCEDURE E PROVVEDIMENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO  

Il Datore di Lavoro con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione ha provveduto ad adottare e attivare le seguenti procedure e 

provvedimenti: 

¶ piano di emergenza; 

¶ piano di pronto soccorso; 

¶ regolamento generale per la sicurezza durante le attività che vengono svolte dai 

dipendenti della scuola; 

¶ informazione e formazione di base del personale e dei dipendenti con incarichi 

specifici (addetti emergenza, lotta antincendio, primo soccorso); 

¶ programmi di verifiche periodiche; 

¶ riorganizzazione del lavoro; 

¶ emissione di disposizioni di servizio; 

¶ segnalazione allôente locale delle misure da adottare per acquisire e mantenere ad 

un livello di sicurezza accettabile lôimmobile, gli impianti tecnologici e gli arredi; 

¶ segnalazione allôente locale di guasti rilevati durante le verifiche periodiche. 
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3.  INDIVIDUAZIONE E PROGRAMMA DEL LE MISURE DI 

PREVENZIONE  

3.1 INTERVENTI DI PREVENZIONE 

Le misure di prevenzione che dovranno essere adottate dallôEnte locale e dalla 

Direzione Scolastica (Datore di lavoro) sono state evidenziate nei capitoli successivi. 

3.2 PROGRAMMA DELLE MISURE DI PREVENZIONE  

Lôordine di priorit¨ delle misure di prevenzione ¯ stato predisposto sulla base dei 

seguenti criteri. 

Magnitudo del rischio ipotizzato  

Prescrizioni di norme in vigore 

Grado di efficacia dellôintervento individuato 

Acquisizione di approvazioni preventive degli Enti preposti 

Semplicit¨ dellôintervento 

Disponibilità di risorse tecnico - economiche 

 

Sulla base di tali criteri lôurgenza degli interventi ¯ indicata dai seguenti numeri: 

¶ IMMEDIATI   Ý   intervent i  con pr ior i tà   1  

¶ BREVE TERMINE (15 -30 giorni)  Ý   i ntervent i  con 

pr ior i tà   2  

¶ MEDIO TERMINE (30-60 giorni)  Ý   intervent i  con 

pr ior i tà   3  

¶ LUNGO TERMINE (60 -90 giorni)  Ý   intervent i  con 

pr ior i tà   4  
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4.  DATI GENERALI  

In base al sopralluogo effettuato in data 03/12/2019 e 28/01/2020, abbiamo verificato 

che Il Liceo è frequentato da circa 1200 alunni e 137 lavoratori con incarichi vari. 

Il Liceo è costituito da due immobili: la sede principale e la tensiostruttura 

Pertanto ai sensi del DM 26/8/92 la sede centrale frequentata da circa 1200 studenti e 

120 lavoratori ¯ classificata di ñtipo 5ò mentre la tensiostruttura frequentata da massimo 

35 studenti e 3 lavoratori ¯ di ñtipo 0ò. 

La sede principale è costituita da un piano terra, due piani ammezzati, tre piani fuori 

terra e un piano seminterrato e la palestra. 

La tensiostruttura ospitante esclusivamente le attività di palestra è posta su un unico 

piano terra.  

Ai sensi del punto 1.1 del DM 26/8/92 la sede principale sulla base delle informazioni 

fornite, si considera realizzato in data antecedente al 18 dicembre 1975, con 

ristrutturazione eseguita negli anni 90ô che ha portato alla realizzazione dellô onda al 

piano terzo  mentre la tensiostruttura è stata costruita recentemente. 

 

L ' u l t i m o  a g g i o r n a m e n t o  d e l l a  p r e s e n t e  r e l a z i o n e  è  s t a t o  

u l t i m a t o  i n  d a t a  2 8 / 0 2 / 2 0 2 0 .  
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5.  ELENCO LAVORATORI  

NOMINATIVO  MANSIONE  

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO ACCORDO 

STATO REGIONI 21/12/2011 

 ABBIATI ELENA  DOCENTE MEDIO  

 AIROLDI ANTONIO DOCENTE MEDIO 

 ALBERTI GIUSEPPE DOCENTE MEDIO 

 ALFANO ROSA COLLAB. SCOL. MEDIO 

 AMBROSI CLAUDIA DOCENTE MEDIO 

 ANTONACI EMANUELA  DOCENTE MEDIO 

 ARAGON MUNOZ CRISTINA DOCENTE MEDIO 

 BATTAGLIA ELEONORA DOCENTE MEDIO 

 BATTISTONI GIULIA  DOCENTE MEDIO 

 BETTONI MARCELLO DIRIGENTE SCOL. MEDIO 

 BINFARE' MANUELA DOCENTE MEDIO 

 BIVONA IRENE ASS. AMM.VO MEDIO 

 BO CLAUDIA DOCENTE MEDIO 

 BOGNI DOMITILLA  DOCENTE MEDIO 

 BONVEGNA GIUSEPPE DOCENTE MEDIO 

 BORGHI DIEGO DOCENTE MEDIO 

 BROLLO LUCIA DOCENTE MEDIO 

 BUCCHERI CLAUDIA DOCENTE MEDIO 

 BUGLIONI CHIARA MARIA  DOCENTE MEDIO 

 BUSIELLO RAFFAELLA  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  MEDIO 
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NOMINATIVO  MANSIONE  

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO ACCORDO 

STATO REGIONI 21/12/2011 

 CACCIAPAGLIA ANTONELLA  DOCENTE MEDIO  

 CAIETTI PATRIZIA DOCENTE MEDIO 

 CALABRESE DONATINA COLLAB. SCOL. MEDIO 

 CALDIROLI  CARLOTTA DOCENTE  MEDIO 

 CALONI PAOLA DOCENTE MEDIO 

 CALVAGNA LUCA  DOCENTE MEDIO 

 CAMPANELLA MONICA  DOCENTE MEDIO 

 CAPRIA FILOMENA CARMELA  DOCENTE MEDIO 

 CARNAZZO SEBASTIANA DOCENTE MEDIO 

 CARRANO  LUCIA  DOCENTE MEDIO 

 CASTELNUOVO  ELENA DOCENTE  MEDIO 

 CATAPANO ANGELO DOCENTE MEDIO 

 CAVALLARO FRANCO 

SALVATORE 
DOCENTE 

MEDIO 

 CERASOLE MARIA ASS. AMM.VO MEDIO 

 CERIANI ALVARO DOCENTE MEDIO 

 CERIANI PATRIZIA DOCENTE MEDIO 

 CERTO MARIA LETIZIA  DOCENTE  MEDIO 

 CHIAPPA MATTEO DOCENTE MEDIO 

 CIAPPARELLI ELENA DOCENTE MEDIO 

 COLLINI MARCO ALDO DOCENTE MEDIO 

 COLLU SARA DOCENTE MEDIO  
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NOMINATIVO  MANSIONE  

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO ACCORDO 

STATO REGIONI 21/12/2011 

 COLOMBO SABINA DOCENTE MEDIO 

 COLOMBO  EDOARDO DOCENTE MEDIO 

 CRESPI MARIA LUIGIA COLLAB. SCOL. MEDIO 

 CRIFO' MARINELLA DOCENTE MEDIO 

 CROCI PAOLO DOCENTE MEDIO 

 CROCI TIZIANA DOCENTE MEDIO 

 DAMIANI MARIO  DOCENTE MEDIO 

 DE CRESCENZO ANNA DOCENTE MEDIO 

 DE GIORGI MAURIZIO DOCENTE MEDIO 

 DE PAOLA MARIA CONCETTA DOCENTE MEDIO 

 DEL VECCHIO ROSARIO DOCENTE MEDIO 

 DELL'ERA ROBERTA DOCENTE MEDIO 

 DEMITRI MARIA TERESA DOCENTE MEDIO 

 DI MICELI FELICIA  DOCENTE MEDIO 

 FERRARO MARIA CATERINA DOCENTE MEDIO 

 FERRE' MARIA ADELE DSGA MEDIO 

 FOGLIANI GRETA MARIA DOCENTE MEDIO 

 FOLLA FABIO DOCENTE MEDIO 

 FORMICA GIULIO DOCENTE  MEDIO 

 FRANCHINI MAURIZIO DOCENTE MEDIO  

 FUMAGALLI LAURA  DOCENTE MEDIO  
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NOMINATIVO  MANSIONE  

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO ACCORDO 

STATO REGIONI 21/12/2011 

 FUSI CRISTINA MARIA DOCENTE MEDIO 

 GALLO CLAUDIA  DOCENTE MEDIO 

 GATTI  MARIA AUGUSTA DOCENTE MEDIO 

 GENONI LAURA ADELE DOCENTE MEDIO 

 GENONI WALTER DOCENTE MEDIO 

 GHEZZI TERESA TERESA 

DESIREE 
DOCENTE 

MEDIO 

 GIANAZZA CHIARA  DOCENTE MEDIO 

 GIUGNI ROBERTA DOCENTE MEDIO 

 GRASSINI ANTONELLA  

ROBERTA 
COLLAB. SCOL. 

MEDIO 

 GUELI MAURIZIO COLLAB. SCOL. MEDIO 

 IANNACCONE RITA DOCENTE MEDIO 

 LAMPUGNANI RAFFAELLA  DOCENTE MEDIO 

 LANA DONATELLA  DOCENTE MEDIO 

 LANDRO VITTORIA DOCENTE MEDIO 

 LAVORATO EMANUELA ELDA  DOCENTE MEDIO 

 LIGORIO GIUSEPPE DOCENTE MEDIO 

 LOVATI ANNA  DOCENTE MEDIO 

 MANZO  MARIA ROSARIA DOCENTE MEDIO 

 MARCHESINI ROBERTA DOCENTE MEDIO 

 MARINOZZI DAVIDE  COLLAB. SCOL. MEDIO  
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NOMINATIVO  MANSIONE  

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO ACCORDO 

STATO REGIONI 21/12/2011 

 MARRA FRANCESCO COLLABORATORE SCOLASTICO MEDIO 

 MARTINO ANDREA  COLLABORATORE SCOLASTICO  MEDIO 

 MARULLO ALICE  DOCENTE MEDIO 

 MARZORATI CHIARA DOCENTE MEDIO 

 MASCIADRI TIZIANA  DOCENTE MEDIO 

 MASTROMATTEI ANGELA DOCENTE MEDIO 

 MERAVIGLIA GIUSEPPINA ASS. TECNICO MEDIO 

 MIGLIACCIO CARLO MARIA  DOCENTE MEDIO 

 MILANI ROMINA  DOCENTE MEDIO 

 MISCHIS ANTONELLA DOCENTE MEDIO 

 MONDINI PAOLA DOCENTE MEDIO 

 MONTOLI ELENA DOCENTE MEDIO 

 MOTTERLE LAURA COLLAB. SCOL. MEDIO 

 MURGIER CHRYSTIANE DOCENTE MEDIO 

 NEBULONI BRUNA DOCENTE MEDIO 

 NEBULONI CLELIA DOCENTE MEDIO 

 NEGRI PIETRO DOCENTE MEDIO 

 NOE' MARTINA DOCENTE MEDIO 

 PAGAN LAURA GIULIANA  DOCENTE MEDIO 

 PALETTA GABRIELE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO MEDIO  

 PIZZO GIUSEPPINA COLLAB. SCOL. MEDIO  
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NOMINATIVO  MANSIONE  

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO ACCORDO 

STATO REGIONI 21/12/2011 

 PRANDONI PAOLA ASS. AMM.VO MEDIO 

 PUCCI FAUSTO ASS. TECNICO MEDIO 

 PUTORTI' ROSALBA ASS. AMM.VO MEDIO 

 QUATTRO LUCIANO DOCENTE MEDIO 

 RABBOLINI LAURA  DOCENTE MEDIO 

 REBUZZINI PAOLO DOCENTE MEDIO 

 RIJILLO RITA DOCENTE MEDIO 

 ROMANO LOREDANA DOCENTE MEDIO 

 ROTONDI SERENA MARIA DOCENTE MEDIO 

 RUSCICA MARIANGELA DOCENTE MEDIO 

 SACCINTO MICHELINA ASS. AMM.VO MEDIO 

 SAINI MATTEO DOCENTE MEDIO 

 SANTACROCE CHIARA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO MEDIO 

 SARTORI MARIA GRAZIA DOCENTE MEDIO 

 SCARAFILE LUCA DOCENTE MEDIO 

 SEGHETTI CARLO DOCENTE MEDIO 

 SESTO ALFIO DOCENTE MEDIO 

 SGANGA ELENA COLLAB. SCOL. MEDIO 

 SICILIANO GIUSEPPA DOCENTE MEDIO 

 SMURRA ROSANNA DOCENTE MEDIO  

 SOLBIATI DONATELLA  DOCENTE MEDIO  
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NOMINATIVO  MANSIONE  

CLASSIFICAZIONE 

RISCHIO ACCORDO 

STATO REGIONI 21/12/2011 

 SORRENTI COSTANZA DOCENTE MEDIO 

 STRAFACE ANTONELLA DOCENTE MEDIO 

 STRIANO CONCETTA ASS. AMM.VO MEDIO 

 TAVOLARIO FELICE DOCENTE MEDIO 

 TECCHIO DONATA ALESSANDRA DOCENTE MEDIO 

 TORNO SABRINA DOCENTE MEDIO 

 TOSTO SALVATORE MARIO DOCENTE MEDIO 

 TROJA LETIZIA DOCENTE MEDIO 

 TUCCI MARCO DOCENTE MEDIO 

 UBOLDI VIOLETTA  DOCENTE MEDIO 

 VARA MARIA PIA  DOCENTE MEDIO 

 VERNACOTOLA ANTONELLA DOCENTE MEDIO 

 VITA DOMENICO COLLAB. SCOL. MEDIO 

 ZANARDI  GIAN MARCO DOCENTE MEDIO 
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6.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE  

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione è il signor Banchini Mauro. 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è il sig. Tosto Salvatore Mario. 

Il Datore di Lavoro ha provveduto a nominare il medico competente ovvero colui che 

avendone titolo e requisiti professionali (definiti dallôart.38 del D.Lgs.81/08) collabora 

con il Datore di Lavoro nella valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria 

dei lavoratori. 

Il medico competente del Liceo Statale ñ Galileo Galileiò di Legnano (Mi) ¯ il Dott. 

Bastianello Augusto. 

7.  COMPLETAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO  

L'articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 prescrive che la valutazione dei rischi ed il 

presente documento devono essere rielaborati in occasione di modifiche del processo 

produttivo o dellôorganizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della 

sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della 

prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati 

della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. 

 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione manterrà aggiornato il 

presente documento: 

Ý sulla base di quanto indicato dall'articolo 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, 

Ý sulla base delle misure di prevenzione e di protezione che saranno adottate 

dallôEnte Locale e/o dal Dirigente Scolastico, 

Ý nel caso vengano introdotte modifiche significative nellôuso dei locali (ad esempio in 

caso di spostamento di laboratori da un locale allôaltro o di trasformazione di unôaula 

normale in archivio), 

Ý qualora vengano introdotte modifiche significative nelle apparecchiature, 

attrezzature, sostanze utilizzate, 

Ý nel caso vengano introdotti mutamenti significativi ai fini della sicurezza 

nellôorganizzazione del lavoro (ad esempio introduzione di nuove mansioni per il 

personale dipendente), 
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Ý nel caso vengano promulgate o modificate norme attinenti la sicurezza e la salute 

sul lavoro (leggi, decreti, circolari, é), 

Ý nel caso vengano recepite ulteriori norme tecniche o modificate quelle attualmente 

in vigore (Norme CEI - UNI - é. ). 

 
 

8.  MISURE GENERALI  

8.1 DIMENSIONI DEI LOCALI 

Sede principale: 

Lôaltezza e il volume dei locali attualmente utilizzati sono conformi a quanto stabilito 

dallôallegato IV comma 1.2 del D.Lgs. 81/2008. 

Tensiostruttura: 

Lôaltezza e il volume dei locali attualmente utilizzati sono conformi a quanto stabilito 

dallôallegato IV comma 1.2 del D.Lgs. 81/2008. 

Tutte o dispositivi di apertura delle uscite di emergenza sono sottoposti a regolare 

servizio di manutenzione periodica. 

8.2 DISPOSITIVI DI APERTURA DELLE PORTE 

Misure da adottare a carico dellôEnte Locale  

Dispositivi conformi a quanto stabilito dal D.M. 3/11/2004                     [Priorità 3]  

Come stabilito dallôart. 4 D.M. 3/11/2004 consegnare alla direzione scolastica copia 

delle dichiarazioni di corretta installazione rilasciate dallôinstallatore nelle quali risulti, fra 

lôatro, evidenziato che : 

¶ i dispositivi delle porte che immettono su luogo sicuro o installate lungo i percorsi di 

esodo o di locali utilizzabili contemporaneamente da un numero di persone 

superiore a 25 sono conformi alla norma UNI EN 1125 del 2008, 

¶ i dispositivi delle porte di locali utilizzabili contemporaneamente da un numero di 

persone superiore a 9 ed inferiore a 26 sono conformi alla norma UNI EN 179 del 

2002. 

Ciò vale in particolare: 

¶ per le porte che immettono su cortile (uscite di sicurezza), 

¶ per le porte installate lungo i percorsi di esodo (es. porte fra corridoi e scale), 

¶ per le  porte delle aule. 
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I dispositivi delle porte che immettono su luogo sicuro o installate lungo i percorsi di 

esodo o di locali utilizzabili contemporaneamente da un numero di persone superiore a 

25 dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1125 del 2008. 

Come stabilito dallôart. 4 D.M. 3/11/2004 archiviare la dichiarazione di corretta 

installazione rilasciata dallôinstallatore (consegnarne copia alla direzione scolastica). 

 

9.  DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO LôISTITUTO SCOLASTICO   

La  documentazione elencata di seguito deve essere presente presso lôistituto 

scolastico,: 

- Dichiarazione di agibilità dei locali 

- Dichiarazione di conformit¨ dellôimpianto elettrico 

- Dichiarazione di conformità della messa a terra e comunicazione di messa in 

esercizio allôA.t.s. di competenza 

- Dichiarazione di conformit¨ dellôimpianto di protezione dalle scariche 

atmosferiche 

- Documentazione relativa allôimpianto termico (es. libretto di centrale, controlli 

effettuati, ecc.) 

- Certificato prevenzione incendi 

- Piano di manutenzione attrezzature/impianti e relativi controlli (es. estintori, 

idranti, impianto di condizionamento) 

- Libretti di tutte le macchine, impianti ed attrezzature utilizzati 

- Certificazioni relative a vetri, controsoffitti, specchi, ecc. 

- Documento di Valutazione dei Rischi 

- Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze qualora venga affidata ad 

unôimpresa appaltatrice esterna servizi da svolgere allôinterno dellôazienda 

- Documento di Valutazione Stress Lavoro Correlato 

- Organigramma della sicurezza 

- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
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- Elezione  RLS e documentazione relativa alla formazione svolta 

- Nomina del medico competente e relativa documentazione (protocollo sanitario, 

certificati di idoneità dei lavoratori) 

- Schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati 

- Attestati relativi alla formazione in materia di sicurezza  

- Nomine addetti gestione emergenze e relativa formazione 

- Piano di evacuazione e gestione delle emergenze  

Al momento del sopralluogo si segnala che non è stata presa visione dei seguenti 

documenti e dunque occorre verificare la loro presenza in Sede: 

- Certificato di Prevenzione Incendi del Liceo Statale ñG. Galileiò di Legnano 

- Dichiarazione di agibilità dei locali della sede principale. 

- Dichiarazione di conformit¨ dellôimpianto elettrico della sede principale. 

- Dichiarazione di conformità della messa a terra e comunicazione di messa in esercizio 

dellôA.t.s. di competenza e dichiarazione di conformit¨ dellôimpianto di protezione delle 

scariche atmosferiche per la Sede principale. 

- Dichiarazione di conformità della messa a terra e comunicazione di messa in esercizio 

dellô A.t.s. di competenza e dichiarazione di conformit¨ dellôimpianto di protezione delle 

scariche atmosferiche per la tensiostruttura.  

- Documentazione relativa allôimpianto termico della Sede Principale 

Misure da adottare a carico dellôEnte Locale 

Consegnare al Dirigente Scolastico la documentazione assente presso il Liceo Statale 

ñG. Galileiò di Legnano 

[Priorità 1] 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Definita la documentazione mancante farne richiesta allôEnte Proprietario dellôimmobile 

[Priorità 1] 

Occorre verificare che ci siano le Schede di Sicurezza dei prodotti chimici utilizzati nel 

Liceo  

[Priorità 1] 

Tenere sempre a disposizione la documentazione redatta in tema di sicurezza (DVR, 

Piano dôesodo ed emergenza) 

[Priorità 1] 
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Occorre verificare presenza nomine (Medico Competente, RSPP, Figure Sensibili, 

RLS)   

[Priorità 1] 

Archiviare gli attestati relativi alla formazione in materia di sicurezza 

[Priorità 1] 

Recuperare libretti di tutte le macchine, impianti ed attrezzature utilizzati  

[Priorità 1] 

Occorre avere a disposizione le certificazione relativi a vetri, controsoffitti ecc 

[Priorità 1] 

Occorre avere un piano di manutenzione attrezzature/impianti e relativi controlli  

[Priorità 1] 

Al momento del sopralluogo si segnala che non è stata presa visione dei seguenti 

documenti e dunque occorre verificare la loro presenza in Sede:                   [Priorità 1] 

- Certificato di Prevenzione Incendi della Sede Principale del Liceo Statale ñG. Galileiò di 

Legnano 

- dichiarazione di agibilità dei locali della sede principale 

- dichiarazione di conformit¨ dellôimpianto elettrico della sede principale 

- dichiarazione di conformità della messa a terra e comunicazione di messa in esercizio 

dellôAts di competenza e dichiarazione di conformit¨ dellôimpianto di protezione delle 

scariche atmosferiche per la Sede principale  

-dichiarazione di conformità della messa a terra e comunicazione di messa in esercizio 

dellôAts di competenza e dichiarazione di conformit¨ dellôimpianto di protezione delle 

scariche atmosferiche per la tensiostruttura 

-documentazione relativa allôimpianto termico della Sede principale 

10.  MISURE DI PRE VENZIONE INCENDI  

10.1 CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO 

 
Conformemente a quanto prescritto dallôart. 2, comma 4 del DM 10/3/1998, sulla 

base dei criteri stabiliti: 

¶ dallôAllegato I ( Cap. 1.4.4) del D.M. 10/03/1998, 

¶ dallôAllegato IX ( Capitoli 9.2, 9.3, 9.4) del D.M. 10/03/1998, 
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¶ dalla Circolare n. 16 MI. SA. del 08/07/1998, 

           Sede principale: 

poiché sono presenti più di mille persone contemporaneamente la sede 

centrale presenta un livello di rischio  ELEVATO.  

Tensiostruttura: 

poiché sono presenti meno di cento persone contemporaneamente la 

tensiostruttura presenta un livello di rischio  MEDIO. 

 

Le misure indicate nei successivi capitoli tengono conto di: 

¶ Quanto riportato nel D.P.R. 151/2011  

¶ quanto prescritto dagli allegati I, II, VI, VII, VIII, IX, X del  

D.M. 10/3/1998; 

¶ quanto stabilito dal D.M. 26/8/1992; 

¶ quanto stabilito dalle norme di prevenzione incendi specifiche e 

dal Comando locale dei Vigili del Fuoco, relativamente alle 

attivit¨ comprese nel D.P.R. 151/2011  ubicate nellôedificio 

scolastico.  

10.2 ADDETTI GESTIONE EMERGENZE  

Le seguenti persone sono state incaricate della prevenzione incendi, lotta antincendio 

e gestione delle emergenze 

 

¶ Grassini Antonella Roberta 

¶ Cerasole Maria   

¶ Tecchio Donata Alessandra  

¶ Putortì Rosalba 

¶ Motterle Laura 
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Le seguenti persone sono state incaricate del servizio di primo soccorso 

¶ Mischis Antonella  

¶ Cerasole Maria  

¶ Lampugnani Raffaella  

¶ Siciliano Giuseppa  

¶ Santacroce Chiara  

¶ Pizzo Giuseppina  

¶ Crespi Maria Luigia  

¶ Putortì Rosalba  

10.3 ACCESSO DEI MEZZI ANTINCENDIO 

Lôaccesso dei mezzi di soccorso ¯ consentito da un percorso avente le dimensioni 

maggiori rispetto ai valori minimi stabiliti dallôarticolo 2.2 del D.M. 26/8/1992. 

 

 

10.4 ACCOSTAMENTO AUTOSCALE 

Lôaccostamento delle autoscale ¯ garantito avendo realizzato una possibilità di 

avvicinamento conforme allo schema allegato al DM 26/8/1992. Almeno una finestra di 

ogni piano risulta quindi accessibile dalle autoscale in dotazione ai VVF. 

10.5 SEPARAZIONI 

Come già menzionato è costituito da una sede principale ed una tensiostruttura che 

distano una decina di metri una dallôaltra. 

Si segnala che i due plessi hanno ingresso comune in viale Gorizia . 

10.6 COMPARTIMENTAZIONE 

La compartimentazione dellôedificio non ¯ richiesta in quanto la scuola ha una 

superficie complessiva inferiore a 6000 m2. 

10.7 SISTEMA DI ALLARME 
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Sede Principale: 

La sede principale dispone di un sistema a campanello dotato di alimentazione di 

sicurezza accompagnato da altoparlanti. 

Tensiostruttura: 

Verificare che la tensiostruttura disponga di un sistema a campanello dotato di 

alimentazione di sicurezza. 

Misure da adottare a carico dellôEnte Locale 

Sede principale: 

Essendo la sede principale classificata di ñtipo 5ò, deve essere realizzato un sistema di 

allarme costituito da un impianto a campanello ed un impianto ad altoparlanti. 

Gli impianti devono essere conformi a quanto stabilito dallôallegato al Decreto 26 

agosto 1992 ed aventi i seguenti requisiti:  [Priorità 3] 

¶ deve essere convenuto un particolare suono di tipo continuo (D.Lgs. n. 493/96 

allegato VII e Cap. 8.1 del D.M. 26/8/92); 

¶ i messaggi trasmessi ed il segnale di allarme devono essere percepiti in tutti gli 

ambienti della scuola (punto 8.0); 

¶ gli impianti devono essere alimentati anche da unôapposita sorgente, distinta da 

quella ordinaria e con autonomia non inferiore a 30 minuti; 

¶ lôalimentazione dellôimpianto deve poter essere inserita anche con comando a mano 

posto in posizione nota al personale (punto 7.1); 

¶ la postazione di trasmissione deve essere collocata in un locale costantemente 

presidiato durante il funzionamento della scuola (punto 8.0). 

Archiviare la dichiarazione di conformità, rilasciata dalla ditta installatrice, nella quale 

risulti evidenziato che lôimpianto ¯ stato realizzato conformemente alle indicazioni 

previste dal DM 26/8/92 e dalla Norma CEI 64-8/3.  

Poich® lôIstituto pu¸ essere frequentato da soggetti non udenti in conformit¨ alla 

Circolare n.4 dei V.V.F. del 2002 devono essere installati i segnalatori ottici oltre a 

quelli acustici     

[Priorità 3]                                                                                                 

Archiviare la dichiarazione di conformità, rilasciata dalla ditta installatrice, nella quale 

risulti evidenziato che lôimpianto ¯ stato realizzato conformemente alle indicazioni 

previste dal DM 26/8/92 e dalla Norma CEI 64/8 (Capitoli. 35, 56).  



AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.V.R. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08   

Liceo Statale ñGalileo Galileiò ,Viale Gorizia 16,  20025 Legnano (Mi) 

28/02/2020 Liceo Statale ñG. Galileiò,  Legnano (MI)  26 

[Priorità 3] 

Sede principale e tensiostruttura:  

Occorre necessariamente provvedere a connettere i due sistemi di lancio di allarme 

presenti nella sede principale e nella tensiostruttura in modo tale che in caso di 

evacuazione in entrambi i plessi venga attivato il sistema di allarme.  

[Priorità 3] 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Sede principale: 

In occasione delle due prove di evacuazione annuali verificare il sistema di allarme. In 

particolare: [Priorità 2] 

¶ verificare che lôallarme sia percepibile in tutti gli ambienti della scuola 

¶ verificare che il sistema funzioni sia con lôalimentazione normale che con 

lôalimentazione di sicurezza 

Tensiostruttura: 

In occasione delle due prove di evacuazione annuali verificare il sistema di allarme. In 

particolare: [Priorità 2] 

¶ verificare che lôallarme sia percepibile, 

¶ verificare che il sistema funzioni sia con lôalimentazione normale che con 

lôalimentazione di sicurezza 

10.8 VIE DI ESODO 

Sede principale : 

il massimo affollamento del piano terra ¯ di 650 persone con lôauditorium attivo mentre 

senza auditorium è di 150 persone 

il massimo affollamento del piano primo è di 500 persone 

il massimo affollamento del piano secondo è di 350 persone 

il massimo affollamento del piano terzo è di 500 persone 

Tensiostruttura : 

il massimo affollamento del piano terra è di 40 persone 

Il Liceo Statale ñG. Galileiò in caso di evacuazione dei plessi ha individuato due punti di 

raccolta, uno per lôemergenza da incendi e uno per lô emergenza sismica. 
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Il luogo sicuro ¯ individuato nellô area esterna nelle vicinanze della palestra della sede 

principale per lôevacuazione del personale e degli studenti presenti  

Il secondo luogo sicuro si trova nella nelle vicinanze del cancello carraio in Viale 

Gorizia per lôevacuazione causata da emergenza sismica. 

La lunghezza massima delle vie di esodo è inferiore a 60 m. 

Diverse porte si aprono nel senso dell'esodo riducendo la larghezza utile dei corridoi. 

Misure da adottare a carico della Direzio ne Scolastica  

Sede principale e tensiostruttura: 

Come prescritto dal D.M. 10/3/1998 ( Allegato II - Cap. 2.3) il materiale combustibile 

dovrà essere custodito lontano dalle vie di esodo. [Priorità 1] 

 

10.8.1 USCITE VERSO LUOGO SICURO 

Sede principale: 

PIANO TERRA 

I piani fuori terra dispongono di n. 16 uscite di sicurezza che immettono su luogo 

sicuro: 

- Nr. 7 nellô auditorium 

- Nr. 2 nellô atrio ingresso 

- Nr. 4 nella palestra  

- Nr. 1 nella sala dôattesa 

- Nr. 3 uscite di servizio   

PIANO PRIMO Il primo piano dispone di n.3 uscite di sicurezza in comune disposte 

lungo le scale che collegano il piano terra al primo piano. 

Occorre verificare che siano attuate e rispettate le disposizioni previste dal Certificato 

Prevenzione Incendi. 

PIANO SECONDO Il secondo piano dispone di n.2 uscite di sicurezza in comune 

disposte lungo le scale che collegano il piano secondo al primo piano. 

Occorre verificare che siano attuate e rispettate le disposizioni previste dal Certificato 

Prevenzione Incendi. 
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PIANO TERZO Il terzo piano dispone di n.3 uscite di sicurezza in comune disposte 

lungo le scale che collegano il piano terzo al piano terra e la scala esterna. 

Occorre verificare che siano attuate e rispettate le disposizioni previste dal Certificato 

Prevenzione Incendi. 

Tensiostruttura: 

PIANO TERRA: 

il piano terra è servito da n.4 uscite di emergenza, due per lato. 

Misure da adottare a carico dellôEnte Locale 

Sede principale: 

Occorre verificare che siano attuate e rispettate le disposizioni previste dal CPI

 [Priorità 2] 

 
 
 

10.8.2 SCALE 

Sede centrale: 

A servizio dei piani sono state realizzate n. 6 scale, di cui due esterne. 

Le due scale esterne dôemergenza sono situate ai lati sud e ovest.  

Le scale hanno le seguenti caratteristiche: 

Scale esterne di sicurezza  

Le rampe sono larghe 120 cm. 

I parapetti della scala sono alti 100 cm. 

 

Quattro scale poste lungo i corridoi che collegano i piani  

Le scale sono dotate di corrimano e servo scale. 

Le rampe sono larghe circa 120 cm. 

I parapetti della scale sono alti 100 cm. 

Non sono installati tendaggi in materiale combustibile. 

Pareti, pavimento e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile. 

Non sono presenti rivestimenti in legno. 
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Misure da adottare a carico dellôEnte Locale 

Sede centrale: 

Relativamente alle porte adottare le misure descritte nel capitolo  "USCITE VERSO 

LUOGO SICURO". [Priorità 3] 

Verificare presenza per tutte le scale di almeno un corrimano [Priorità 2] 

Le scale situate nella zona uscita emergenza palestra non risultano conformi e dunque 

occorre non renderle accessibili                                                                  [Priorità 2] 

Palazzina prefabbricata: 

Relativamente alle porte adottare le misure descritte nel capitolo  "USCITE VERSO 

LUOGO SICURO". [Priorità 3] 

Occorre che la scala in cemento armato situata in fondo alle rampe utilizzate come 

uscite dôemergenza dagli studenti presenti al piano primo della palazzina deve essere 

dotata di parapetto di altezza minima di un metro                  

[Priorità 2] 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Come prescritto dal D.M. 10/3/1998 ( Allegato II - Cap. 2.3) il materiale combustibile 

dovrà essere custodito lontano dalle vie di esodo. [Priorità 1] 

Occorre individuare un addetto che effettui controlli di routine per mantenere uno stato 

di funzionamento sicuro i servo scala presenti nellôedificio                   [Priorit¨ 1] 

10.8.3 CORRIDOI 

Sede centrale: 

I corridoi dellôistituto scolastico hanno larghezza minima superiore a tre moduli e sono 

dimensionati in modo tale da avere una capacità di deflusso inferiore a 60 ( DM 26/8/92 

Cap. 5.1). 

Per accedere al corridoio del piano terra dagli uffici del Liceo di Legnano cô¯ la 

presenza di una porta dotata di maniglione antipanico che si apre nel senso dellôesodo. 

Si segnala che il parapetto presente al piano primo non raggiunge lôaltezza minima di 

100 centimetri e dunque lo sporgersi da tale parapetto presenta un rischio caduta 

dallôalto. 

Occorre che lôente locale effettui un intervento strutturale al fine di ripristinare lôaltezza 

minima prevista ma nel frattempo la direzione scolastica dovrà adottare una procedura 

tale per cui si riduce la probabilità di accadimento di un evento sgradevole. 
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Nella sede centrale ¯ installata la segnaletica indicante lôubicazione degli estintori e la 

segnaletica indicante il percorso di esodo ed evacuazione. 

Eô installata lôilluminazione di emergenza. 

Occorre verificare che non sono installati arredi o materiale che possano causare 

intralcio allôesodo e ridurre la larghezza minima dei corridoi prevista. 

Occorre verificare che i cavi volanti in corridoio non costituiscono una problematica. 

Pareti, pavimento e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile e non sono 

presenti rivestimenti in legno. 

Ad ogni piano è installato un numero sufficiente di estintori a polvere con capacità 

estinguente pari a 34 A, 144 B, C e di idranti. 

Si segnala che i controsoffitti devono essere verificati al fine di stabilire la necessità di 

interventi di manutenzione: 

- Verificare la stabilità della struttura, il fissaggio delle doghe, controllare i sistemi 

di ancoraggio e verificare che gli ancoraggi del telaio corrispondono alla regola 

dellôarte ed alle prescrizioni del produttore 

- Controllare la presenza di deformazioni/dissesta mento dei pannelli, doghe e la 

presenza di fessurazioni (tra le giunzioni dei vari pannelli o tra controsoffitto e 

pareti) 

- Verificare la presenza di difetti, distacchi di elementi, rotture, ecc. 

- Controllare la presenza di materiali al di sopra del controsoffitto (es. attrezzi, 

residui di lavorazione, etc.) 

- Verificare il corretto posizionamento e pendinatura dei corpi illuminanti 

Tensiostruttura: 

Il massimo affollamento è di 40 persone  

I percorsi hanno larghezza minima superiore a tre moduli e sono dimensionati in modo 

tale da avere una capacità di deflusso inferiore a 60 ( DM 26/8/92 Cap. 5.1). 

Ĉ  installata la segnaletica indicante lôubicazione degli estintori e la segnaletica 

indicante il percorso di esodo ed evacuazione.  

Eô installata lôilluminazione di emergenza. 
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Non  sono installati arredi o materiale che possano causare intralcio allôesodo. 

Occorre verificare che i cavi volanti in corridoio non costituiscono una problematica. 

Pareti, pavimento e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile. 

Non sono presenti rivestimenti in legno. 

È  installato un numero sufficiente di estintori con capacità estinguente pari a 34 A, 144 

B, C e di idranti. 

Si segnala che i controsoffitti devono essere verificati al fine di stabilire la necessità di 

interventi di manutenzione: 

- Verificare la stabilità della struttura, il fissaggio delle doghe, controllare i sistemi 

di ancoraggio e verificare che gli ancoraggi del telaio corrispondono alla regola 

dellôarte ed alle prescrizioni del produttore 

- Controllare la presenza di deformazioni/dissesta mento dei pannelli, doghe e la 

presenza di fessurazioni (tra le giunzioni dei vari pannelli o tra controsoffitto e 

pareti) 

- Verificare la presenza di difetti, distacchi di elementi, rotture, ecc. 

- Controllare la presenza di materiali al di sopra del controsoffitto (es. attrezzi, 

residui di lavorazione, etc.) 

- Verificare il corretto posizionamento e pendinatura dei corpi illuminanti 

Misure da adottare a carico dellôEnte Locale 

Sede centrale: 

Verificare adeguata presenza di illuminazione dôemergenza  

[Priorità 3]                                

Effettuare un intervento strutturale al parapetto situato al corridoio del primo piano al 

fine di ripristinare lôaltezza minima di cm. 100 

[Priorità 3]   

Si segnala che i controsoffitti presenti nella struttura devono essere verificati al fine di 

stabilire la necessità di interventi di manutenzione: 

-Verificare la stabilità della struttura, il fissaggio delle doghe, controllare i sistemi di 

ancoraggio e verificare che gli ancoraggi del telaio corrispondono alla regola dellôarte 

ed alle prescrizioni del produttore 
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-Controllare la presenza di deformazioni/dissesta mento dei pannelli, doghe e la 

presenza di fessurazioni (tra le giunzioni dei vari pannelli o tra controsoffitto e pareti) 

-Verificare la presenza di difetti, distacchi di elementi, rotture, ecc. 

-Controllare la presenza di materiali al di sopra del controsoffitto (es. attrezzi, residui di 

lavorazione, etc.) 

-Verificare il corretto posizionamento e pendinatura dei corpi illuminanti 

[Priorità 2]     

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Sede Centrale: 

Occorre verificare che non sono installati arredi o materiale che possano causare 

intralcio allôesodo e ridurre la larghezza minima dei corridoi prevista 

[Priorità 1]     

Adottare una procedura che riduca il rischio caduta dallôalto causato dal parapetto di 

altezza inferiore a cm. 100 situato al piano primo finchè non ci sia un intervento 

strutturale 

[Priorità 1]     

Occorre verificare che i cavi volanti in corridoio non costituiscono una problematica 

[Priorità 1]     

  

 

  

10.9 SEGNALETICA 

Sede principale: 

La segnaletica indicante i percorsi di esodo risulta sufficiente. 

Si prende atto che occorre migliorare la segnaletica cassetta pronto soccorso, divieto di 

fumo e segnaletica relativa allôindicazione della presenza di quadri elettrici. 

In particolare il cartello divieto di fumo deve riportare il nominativo del Sig. Bettoni 

Marcello che ¯ tenuto a vigilare sullôosservanza del divieto. 

Tensiostruttura: 

La segnaletica indicante i percorsi di esodo è sufficiente. 
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In particolare il cartello divieto di fumo deve riportare il nominativo del Sig. Bettoni 

Marcello che ¯ tenuto a vigilare sullôosservanza del divieto. 

Misure da adottare a carico dellôEnte Locale 

Sede principale: 

Occorre migliorare la segnaletica relativa alla cassetta di pronto soccorso, divieto di 

fumare ed segnaletica indicante presenza dei quadri elettrici. 

La tipologia, la forma, le dimensioni, il numero e le modalità di installazione della 

cartellonistica di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 

81/2008. [Priorità 2] 

Verificare che tutte le uscite dôemergenza siano segnalate                              [Priorit¨ 2] 

Verificare disposizione cartelli ñnon usare acqua per spegnere incendi su 

apparecchiature elettricheò                                                                              [Priorità 2] 

Verificare presenza in numero adeguato dei layout indicante percorsi dôemergenza 

[Priorità 2] 

Verificare che tutti gli estintori siano segnalati correttamente da apposito cartello                    

[Priorità 2] 

Provvedere ad installare idoneo cartello ñpunto di raccoltaò presso il luogo sicuro 

dellôedificio scolastico  

[Priorità 2] 

Tensiostruttura: 

Occorre migliorare la segnaletica relativa alla cassetta di pronto soccorso, divieto di 

fumare e segnaletica indicante presenza dei quadri elettrici.                          

La tipologia, la forma, le dimensioni, il numero e le modalità di installazione della 

cartellonistica di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 

81/2008.  [Priorità 2] 

Provvedere ad installare idoneo cartello ñpunto di raccoltaò presso il luogo sicuro 

dellôedificio scolastico  

[Priorità 2] 

Misure da adottare a carico della direzione scolastica  

Sede principale e tensiostruttura: 

Il cartello divieto di fumo deve riportare il nominativo del Preside Bettoni Marcello che è 

tenuto a vigilare sullôosservanza di tale divieto                                             

[Priorità 2] 
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10.10 ESTINTORI 

Sede principale: 

Ad ogni piano dell'edificio è installato un numero sufficiente di estintori a polvere 

omologati con capacità estinguente pari a 34 A, 144 B, C. 

Gli estintori sono da verificare se risultano soggetti a manutenzione semestrale da ditta 

specializzata. 

Occorre mantenere sempre attiva la procedura di manutenzione periodica e verificare 

che sia stata programmata ed effettuata la revisione ed il collaudo degli estintori. 

Si ricorda di provvedere a fissare a muro,ad unôaltezza di circa un metro con modalit¨ 

tali da evitare distacchi accidentali. 

Il numero di estintori installati è in numero sufficiente. 

La sorveglianza dei mezzi di estinzione ¯ effettuata da lavoratori dellôIstituto scolastico. 

Tensiostruttura: 

Ad ogni piano dell'edificio è installato un numero sufficiente di estintori a polvere 

omologati con capacità estinguente pari a 34 A, 144 B, C. 

Gli estintori sono soggetti a manutenzione semestrale da ditta specializzata. 

Occorre mantenere sempre attiva la procedura di manutenzione periodica e verificare 

che sia stata programmata ed effettuata la revisione ed il collaudo degli estintori. 

Si ricorda di provvedere a fissare a muro,ad unôaltezza di circa un metro con modalit¨ 

tali da evitare distacchi accidentali. 

Il numero di estintori installati è in numero sufficiente. 

La sorveglianza dei mezzi di estinzione ¯ effettuata da lavoratori dellôIstituto scolastico. 

Misure da adottare a carico dellôEnte Locale 

Sede principale: 

Gli estintori dovranno essere ubicati lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite 

come stabilito dal comando provinciale dei vigili del fuoco e dovranno essere fissati a 

muro ad unôaltezza di circa un metro con modalità tali da evitare distacchi accidentali. 

 [Priorità 2] 
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Concordare con la ditta incaricata delle verifiche periodiche che nel caso gli estintori 

vengano momentaneamente asportati essi devono essere sostituiti con estintori del 

medesimo tipo.  [Priorità 2] 

Ulteriori indicazioni dettagliate relative al numero ed al tipo di estintori da installare 

sono riportate nei successivi Capitoli relativi a specifici ambienti. 

Tensiostruttura: 

Gli estintori dovranno essere ubicati lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite 

come stabilito dal comando provinciale dei vigili del fuoco e dovranno essere fissati a 

muro ad unôaltezza di circa un metro con modalit¨ tali da evitare distacchi accidentali. 

 [Priorità 2] 

Concordare con la ditta incaricata delle verifiche periodiche che nel caso gli estintori 

vengano momentaneamente asportati essi devono essere sostituiti con estintori del 

medesimo tipo.  [Priorità 2] 
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10.11 RETE IDRANTI 

Sede principale: 

Eô installata una rete idranti. 

Verificare che tutti gli idranti presenti siano dotati di apposito vetro di protezione. 

Tensiostruttura: 

Eô installata una rete idranti. 

Verificare che tutti gli idranti presenti siano dotati di apposito vetro di protezione.  

Misure da adottare a carico dellôEnte Locale 

Sede principale: 

Verificare che la rete idranti sia conforme a quanto previsto dal punto 9.1 del DM 

26/8/1992 e soggetta a manutenzioni semestrali. [Priorità 2] 

Archiviare il progetto e la dichiarazione di conformità, rilasciati dal progettista e dalla  

ditta incaricati della realizzazione dellôimpianto, attestanti che la rete idrica antincendio 

è stata realizzata e collaudata in modo conforme a quanto previsto dal Cap. 9.1 del 

D.M. 26/8/92  [Priorità 2] 

Verificare che tutti gli idranti presenti siano dotati di apposito vetro di protezione.                                                                                                   

[Priorità 2]                                                                                                                                                                                           

Occorre effettuare le verifiche e prove periodiche prescritte dalla Norma UNI 10779, 

unita alla norma EN 671-3 sulla manutenzione di idranti e naspi, ed alla norma UNI EN 

12845 che contiene la manutenzione delle alimentazioni idriche e delle stazioni di 

pompaggio                                                                                                 [Priorità 2] 

Tensiostruttura: 

Verificare che la rete idranti sia conforme a quanto previsto dal punto 9.1 del DM 

26/8/1992 e soggetta a manutenzioni semestrali. [Priorità 2] 

Archiviare il progetto e la dichiarazione di conformità, rilasciati dal progettista e dalla  

ditta incaricati della realizzazione dellôimpianto, attestanti che la rete idrica antincendio 

è stata realizzata e collaudata in modo conforme a quanto previsto dal Cap. 9.1 del 

D.M. 26/8/92 ed alle Norme UNI CIG. [Priorità 2] 

Verificare che tutti gli idranti presenti siano dotati di apposito vetro di protezione.                                                                                                   

[Priorità 2]                                                                                                                                                                                           

Occorre effettuare le verifiche e prove periodiche prescritte dalla Norma UNI 10779, 

unita alla norma EN 671-3 sulla manutenzione di idranti e naspi, ed dalla norma UNI 
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EN 12845 che contiene la manutenzione delle alimentazioni idriche e delle stazioni di 

pompaggio                                                                                                 [Priorità 2]  

 

10.12 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

Sede principale: 

Lungo i corridoi dell'edificio sono installati apparecchi di illuminazione di emergenza. 

Occorre verificare corretto funzionamento e numero adeguato delle lampade di 

emergenza. 

Misure da adottare a carico dellôEnte Locale 

Sede principale 

Occorre verificare corretto funzionamento e numero adeguato delle lampade di 

emergenza         

[Priorità 2]  

Archiviare le dichiarazioni di conformità, rilasciati dalle ditte installatrici, nelle quali risulti 

evidenziato che lôimpianto ¯ stato realizzato conformemente alle indicazioni previste dal 

DM 26/8/92 e dalla Norma CEI 64-8/3 [Priorità 3]  

Tensostruttura  

Archiviare le dichiarazioni di conformità, rilasciati dalle ditte installatrici, nelle quali risulti 

evidenziato che lôimpianto ¯ stato realizzato conformemente alle indicazioni previste dal 

DM 26/8/92 e dalla Norma CEI 64-8/3 [Priorità 3]  

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Sede principale e Tensostruttura 

In occasione delle due prove di evacuazione annuali verificare il funzionamento degli 

apparecchi di illuminazione di emergenza. [Priorità 2] 

10.13 REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI DI RIVESTIMENTO 

Sede principale: 

Occorre accertarsi che la classe di reazione al fuoco sia conforme al punto 3.1 

dellôAllegato Tecnico al D.M. 26/08/1992.  

Nelle aule e lungo i corridoi il pavimento è ricoperto di materiale combustibile 

(linoleum). 

Negli uffici del Liceo Galileo Galilei sono installati tendaggi in materiale combustibile.  
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Misure da adottare a carico dellôEnte Locale 

Sede principale: 

Archiviare i certificati di reazione al fuoco dei tendaggi; sostituire tali tendaggi nel caso 

in cui non siano certificati con un grado di reazione conforme a quanto previsto dal 

D.M. 26/8/92 - art. 3.1. [Priorità 2] 

Archiviare i certificati di reazione al fuoco del materiale combustibile linoleum che 

ricopre il pavimento; sos 

tituire tale rivestimento nel caso in cui non sia certificato con un grado di reazione 

conforme a quanto previsto dal D.M. 26/8/92 - art. 3.1. [Priorità 3] 

Gli eventuali rivestimenti che saranno installati dovranno essere di tipo incombustibile o 

certificati secondo quanto stabilito dallôart. 3.1 del D.M. 26/8/92. [Priorità 2] 

10.14 CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI 

Sede principale: 

Occorre verificare e richiedere allô Ente proprietario dellô immobile Citt¨ Metropolitana di 

Milano stato pratica CPI. 

Si prende atto della riduzione del quantitativo di liquidi infiammabili utilizzati per le 

attività previste nel laboratorio scientifico e si constata che vi è un deposito di tali 

prodotti nettamente inferiore ai 1000 litri citati dal D.P.R. 151/2011. 

Si nota lôappartenenza di tale struttura alle voci 67,74 del D.P.R. 151/2011 e dunque 

risulta essere soggetta al controllo dei vigili del fuoco. 

Tensiostruttura: 

Si constata che tale plesso è frequentato da massimo circa 35 persone tra alunni e 

personale scolastico. 

Misure da adottare a carico dellôEnte Locale 

Sede principale: 

Qualora non si sia gi¨ provveduto, affidare ad un professionista abilitato lôincarico di 

predisporre quanto necessario per ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (D.P.R. 

151/2011 voci 67). [Priorità 1] 

Realizzare le misure previste nella documentazione tecnica allegata alla domanda di 

rilascio del parere favorevole. [Priorità 1] 

A lavori ultimati chiedere il rilascio del C.P.I. [Priorità 1] 
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Adempimenti a carico della Direzione Scolastica  

Sede centrale e tensiostruttura: 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione seguirà l'evolversi della 

normativa antincendio, allo scopo di attivare l'Ente Locale affinchè vengano adottati i 

provvedimenti prescritti da eventuali nuove norme giuridiche e/o tecniche.  [Priorità 3] 

10.15 NORME DI ESERCIZIO 

Conformemente a quanto stabilito dal Cap. 12 del D.M. 26/8/92 il Datore di lavoro ha 

affidato ai propri collaboratori l'incarico di eseguire le verifiche di prevenzione incendi il 

cui esito è annotato su apposito registro. 

11.  AREA ESTERNA 

Il Liceo Statale ñG. Galileiò di Legnano ha un ampia area esterna. 

In questôarea accedono sia gli studenti della sede principale sia gli studenti della 

tensiostruttura. 

Le uscite di emergenza presenti nella struttura immettono su questôarea. 

Colmare gli avvallamenti che si sono formati sulla superficie del giardino più o meno 

profondi. 

Occorre sempre verificare che gli elementi presenti nellôarea esterna siano integri e 

assicurarsi che i contatori installati siano chiusi a chiave. 

Si segnala che occorre verificare che non ci sia un inclinazione del suolo tale per cui ci 

sia un accumulo di acqua piovana in alcune zone dellôarea esterna. 

Occorre verificare lôintegrit¨ e stabilit¨ delle scale presenti nellôarea esterna, lôintegrit¨ 

dellôedificio e degli accessi alla struttura. 

 

 

 

 

 

Misure da adottare a carico dellôEnte Locale 
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Colmare gli avvallamenti che si sono formati sulla superficie del prato più o meno 

profondi. 

[Priorità 3] 

Verificare lôintegrit¨ dellôedificio e degli accessi alla struttura 

[Priorità 3] 

Occorre verificare che gli elementi presenti nellôarea esterna siano integri 

[Priorità 2] 

Si segnala che occorre verificare che non ci sia un inclinazione del suolo tale per cui ci 

sia un accumulo di acqua piovana in alcune zone dellôarea esterna 

[Priorità 3] 

Occorre verificare lôintegrit¨ e stabilit¨ delle scale presenti nellôarea esterna 

[Priorità 3] 

Occorre verificare ancoraggio e stabilità delle lampade presenti sulla struttura che 

illuminano lôarea esterna. Se necessario ancorare mediante catena la lampada al fine 

di evitare cadute accidentali. 

[Priorità 2] 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Provvedere ad assicurarsi che i contatori installati nellôarea esterna siano chiusi a 

chiave 

[Priorità 1] 

 

12.  SERVIZI GENERALI  

12.1 SERVIZI IGIENICI 

La scuola dispone di servizi igienici con caratteristiche e in numero adeguato rispetto a 

quanto previsto dall'allegato IV Capitolo 1 (sottocapitolo 1.13) del D.Lgs. 81/2008, 

separati per uomini e donne. 

I servizi igienici sono dotati di finestre apribili. 

Occorre verificare lôintegrit¨ delle strutture e la funzionalit¨ delle dotazioni presenti nei 

servizi igienici. 

Sede principale: 
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I servizi igienici separati per uomini, donne e disabili sono presenti in ogni piano lungo il 

corridoio nel lato sud e lungo il corridoio nel lato ovest. 

Misure da adottare a carico dellôEnte Locale 

Sede principale: 

Occorre verificare lôintegrit¨ delle strutture e la funzionalit¨ delle dotazioni presenti nei 

servizi igienici.                                                                                        [Priorità 3] 

Adempimenti a carico della Direzione Scolastica  

12.2 LAVABI 

I lavabi sono complessivamente conformi a quanto stabilito dall'allegato IV Capitolo 1 

(sottocapitolo 1.13) del D.Lgs. 81/2008. 

12.3 PULIZIE 

Le pulizie sono effettuate come previsto dall'allegato IV Capitolo 1 (comma 1.1.6) del 

D.Lgs. 81/2008 da personale interno. 

Quando possibile la pulizia degli ambienti è effettuata, fuori dell'orario ove è prevista 

l'attività didattica e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere 

dell'ambiente, oppure mediante aspiratori. 

Si ricorda che le pareti dei servizi igienici devono essere lavabili almeno ad una altezza 

di 2 metri . 

12.4 DOCCE E SPOGLIATOI 

Gli  spogliatoi e le docce sono ubicati al piano terra nella palestra della sede centrale. 

Negli spogliatoi i componenti elettrici sono installati a più di 60 cm ï in orizzontale ï ed 

a più di 225 cm - in verticale - dai piatti-doccia. 

Misure da adottare a carico dellôente locale 

Occorre verificare lôintegrità delle strutture e la funzionalità delle dotazioni presenti nei 

servizi igienici 

[Priorità 2] 
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13.  UFFICI  

I locali adibiti ad uffici e lôufficio del Dirigente Scolastico sono ubicati al piano 

ammezzato del piano terra della sede principale. 

L'aerazione e l'illuminazione naturale dei locali è assicurata da finestre. 

Le porte che collegano i vari locali sono larghe almeno 80 cm. 

Le finestre non sono dotate di persiane ma di tendaggi. 

Pareti, pavimento e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile. 

Non sono presenti rivestimenti in legno. 

Nei pressi dei locali è installato un numero sufficiente di estintori segnalati 

correttamente. 

In comune accordo si è stabilito di posizionare la cassetta di primo soccorso presso gli 

uffici. 

Si ricorda di mantenere aggiornato il contenuto di tale cassetta secondo quanto 

disposto dallôallegato I del DM 388/2003 e verificare che sia correttamente segnalata 

con apposito cartello. 

Occorre tenere sotto controllo le fessurazioni presenti nellôedificio ed i segni di umidit¨ 

sui muri. 

È necessario che gli uffici non siano ingombrati da conduttori elettrici e non ci sia 

nessuna problematica in merito ai cavi volanti dovuti alla presenza di numerose 

apparecchiature elettroniche. 

. 

Misure da adottare a carico dell'Ente Locale  

Archiviare i certificati di reazione al fuoco dei tendaggi; sostituire tali tendaggi nel caso 

in cui non siano certificati con un grado di reazione conforme a quanto previsto dal 

D.M. 26/8/92 - art. 3.1. [Priorità 2] 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Come prescritto dal D.M. 10/3/1998 ( Allegato II - Cap. 2.3) il quantitativo di materiale 

combustibile dovrà essere limitato allo stretto necessario per la normale conduzione 

della attività e dovrà essere custodito lontano dalle vie di esodo; il materiale non 
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strettamente necessario dovrà essere custodito nei magazzini e negli archivi destinati a 

tale scopo. [Priorità 1] 

Occorre che la cassetta di primo soccorso presente abbia il contenuto minimo definito 

dallôallegato I del D.M. 388/2003 e che sia correttamente segnalata               [Priorità 2] 

Si ricorda di mantenere aggiornato il contenuto di tale cassetta secondo quanto 

disposto dallôallegato I del DM 388/2003.                                                        [Priorità 2] 

Eô necessario che gli uffici non siano ingombrati da conduttori elettrici e non ci sia 

nessuna problematica in merito ai cavi volanti dovuti alla presenza di numerose 

apparecchiature elettroniche                                                                           [Priorità 2] 

Occorre tenere sotto controllo le fessurazioni presenti nellôedificio ed i segni di umidit¨ 

sui muri  

[Priorità 2] 

Occorre recuperare la documentazione delle pompe di calore situate nei locali  

[Priorità 3] 

 

14.  AULE DIDATTICHE  

Sede principale: 

Alle aule didattiche poste al piano terra, al piano primo ed al piano rialzato si accede 

mediante porta larga circa 100 cm che si apre nel senso dellôesodo. 

Occorre verificare lôintegrit¨ dei serramenti, in particolare assicurarsi che la chiusura 

delle finestre sia funzionante. 

L'aerazione e l'illuminazione naturale dei locali è assicurata da finestre. 

Le finestre sono dotate di tendaggi; assicurarsi di avere a disposizione le certificazioni 

di reazione al fuoco dei tendaggi. 

Pareti e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile. 

Il pavimento è rivestito di materiale combustibile linoleum, alcune aule presentano 

pavimento in ceramica. 

Occorre verificare che la pavimentazione delle aule, si presenta liscia, senza asperità o 

incavi dôinciampo. 

Non sono presenti rivestimenti in legno. 
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Le aule, cosi come i corridoi, presentano controsoffittatura. 

I controsoffitti delle aule, cosi come dei corridoi devono essere verificati al fine di 

stabilire la necessità di interventi di manutenzione: 

- Verificare la stabilità della struttura, il fissaggio delle doghe, controllare i sistemi 

di ancoraggio e verificare che gli ancoraggi del telaio corrispondono alla regola 

dellôarte ed alle prescrizioni del produttore 

- Controllare la presenza di deformazioni/dissesta mento dei pannelli, doghe e la 

presenza di fessurazioni (tra le giunzioni dei vari pannelli o tra controsoffitto e 

pareti) 

- Verificare la presenza di difetti, distacchi di elementi, rotture, ecc. 

- Controllare la presenza di materiali al di sopra del controsoffitto (es. attrezzi, 

residui di lavorazione, etc.) 

- Verificare il corretto posizionamento e pendinatura dei corpi illuminanti 

Si segnala che in ogni aula è presente una lavagna tradizionale ed una lavagna 

interattiva multimediale (LIM). Per sistema LIM si intende un dispositivo che comprende 

una superficie interattiva, un proiettore ed un computer. 

Occorre recuperare la documentazione su i sistemi LIM presenti in ciascun aula 

didattica. 

Occorre verificare che i dispositivi siano ben ancorati. 

Occorre verificare che gli appendiabito presenti nelle aule siano ben fissati al fine di 

evitare distaccamenti accidentali. 

Occorre verificare che le mensole presenti nelle aule didattiche siano ben fissati ed 

ancorate al muro. 

Nelle aule didattiche della sede principale occorre verificare lôintegrit¨ delle lastre di 

vetro e la funzionalità della loro aperture. 

Occorre che non ci sia nessuna problematica in merito ai cavi volanti ed al fine di 

evitare cadute accidentali si consiglia di porre il case del computer non sui tavoli ma 

sulla pavimentazione. 

Si segnala che occorre verificare che i banchi rispettano i requisiti minimi di comfort e 

sicurezza definiti dalle norme UNI. 
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In tema di sicurezza la norma stabilisce che gli spigoli (della seduta, dello schienale o 

comunque di tutte le parti con cui l'utilizzatore può venire a contatto) devono essere 

arrotondati con un raggio minimo di 2mm.  

Le superfici devono essere lisce, le estremità rivestite per evitare di generare schegge 

taglienti. 

Per una corretta postura, la norma prescrive che lo schienale debba avere 

un'inclinazione compresa tra i 95° e i 110°, questo indipendentemente dalla statura 

dello studente. 

Il rapporto corretto tra altezza degli studenti e grandezza dei banchi definito dalla 

norma UNI EN 1729-1 è riportato nella seguente tabella: 

 

Sede centrale: 

Misure da adottare a carico dellôEnte Locale 

Archiviare i certificati di reazione al fuoco dei tendaggi; sostituire tali tendaggi nel caso 

in cui non siano certificati con un grado di reazione conforme a quanto previsto dal 

D.M. 26/8/92 - art. 3.1. [Priorità 2] 

Verificare la presenza di strumentazioni idonee di schermatura per le finestre  

[Priorità 4] 

Occorre verificare lôintegrit¨ dei serramenti, in particolare assicurarsi che la chiusura 

delle finestre sia funzionante 

[Priorità 3] 

Occorre verificare che la pavimentazione delle aule, si presenta liscia, senza asperità o 

incavi dôinciampo. 

[Priorità 3] 



AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.V.R. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08   

Liceo Statale ñGalileo Galileiò ,Viale Gorizia 16,  20025 Legnano (Mi) 

28/02/2020 Liceo Statale ñG. Galileiò,  Legnano (MI)  46 

I controsoffitti nelle aule, cosi come nei corridoi devono essere verificati al fine di 

stabilire la necessità di interventi di manutenzione 

[Priorità 2] 

Occorre recuperare la documentazione su i sistemi LIM presenti in ciascun aula 

didattica e verificare che i dispositivi siano ben ancorati 

 [Priorità 3] 

Occorre verificare che gli appendiabito presenti nelle aule siano ben fissati al fine di 

evitare distaccamenti accidentali. 

[Priorità 3] 

Occorre verificare che le mensole presenti nelle aule didattiche siano ben fissati ed 

ancorate al muro 

[Priorità 3] 

Nelle aule didattiche della sede centrale occorre verificare lôintegrit¨ delle lastre di vetro 

e la funzionalità della loro aperture. 

 [Priorità 3] 

Occorre che non ci sia nessuna problematica in merito ai cavi volanti ed al fine di 

evitare cadute accidentali si consiglia di porre il case del computer non sui tavoli ma 

sulla pavimentazione 

[Priorità 2] 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Come prescritto dal D.M. 10/3/1998 ( Allegato II - Cap. 2.3) il quantitativo di materiale 

combustibile dovrà essere limitato allo stretto necessario per la normale conduzione 

della attività; il materiale non strettamente necessario dovrà essere custodito nei 

magazzini e negli archivi destinati a tale scopo. [Priorità 1] 

Si segnala che occorre verificare che i banchi rispettano i requisiti minimi di comfort e 

sicurezza definiti dalle norme UNI 

[Priorità 4] 

15.  AULA RICEVIMENTO PARENTI  

L'aula è ubicata al piano terra della sede centrale. 

Si segnala la presenza di porta REI 60 che deve essere soggetta a periodica 

manutenzione. 
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L'aerazione e l'illuminazione naturale è assicurata da finestre. 

La porta del locale è larga circa 100 cm e si apre nel senso dell'esodo. 

Le finestre non sono dotate di persiane ma cô¯ la presenza di tendaggi. 

Non sono presenti rivestimenti in legno. 

Cô¯ la presenza di un personal computer, occorre dunque non ci sia nessuna 

problematica in merito ai cavi volanti. 

Occorre verificare presenza di illuminazione dôemergenza. 

Misure da adottare a carico dellôEnte Locale 

Occorre verificare presenza di illuminazione dôemergenza.                                  

[Priorità 2] 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Come prescritto dal D.M. 10/3/1998 ( Allegato II - Cap. 2.3) il quantitativo di materiale 

combustibile dovrà essere limitato allo stretto necessario per la normale conduzione 

della attività; il materiale non strettamente necessario dovrà essere custodito nei 

magazzini e negli archivi destinati a tale scopo. [Priorità 1] 

Occorre non ci sia nessuna problematica in merito ai cavi volanti dovuta alla presenza 

di apparecchiature elettroniche 

[Priorità 2] 

16.  AULA DOCENTI  

Lôaula docenti ¯ ubicata nella sede centrale del Liceo Statale ñG.Galiliei ò. 

Eô prevista la presenza di 30 persone max. 

L'aerazione e l'illuminazione naturale è assicurata da finestre. 

Le finestre sono dotate di tendaggi. 

La quantità di materiale cartaceo custodita è trascurabile. 

Il locale è servito da due porte di circa 100 cm ciascuna. 

Pareti e pavimento non sono ricoperti in materiale combustibile e non sono presenti 

rivestimenti in legno. 

Nei pressi del locale è installato un estintore che deve essere soggetto a periodica 

manutenzione semestrale. 
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Occorre tenere sotto controllo le fessurazioni presenti e gli eventuali segni di umidità 

Misure da adottare a carico dell'Ente Locale  

Archiviare i certificati di reazione al fuoco dei tendaggi; sostituire tali tendaggi nel caso 

in cui non siano certificati con un grado di reazione conforme a quanto previsto dal 

D.M. 26/8/92 - art. 3.1.  

[Priorità 2] 

Occorre verificare la funzionalità dei lucernari.                                             

[Priorità 4] 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Occorre recuperare la documentazione delle pompe di calore 

[Priorità 3] 

Occorre tenere sotto controllo le fessurazioni presenti e gli eventuali segni di umidità 

[Priorità 1] 

Descrizione  Foto 

Occorre recuperare la documentazione 

delle pompe di calore presenti  

 

Occorre verificare la funzionalità dei 

lucernari  

 

Occorre tenere sotto controllo le 

fessurazioni presenti e gli eventuali segni 

di umidità 
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17.  BIBLIOTECA  

Il locale è in allestimento ed ubicato al primo piano della sede centrale. 

Presenta al suo interno un deposito libri al quale si accede da una porta con 

caratteristiche REI. 

Il locale ¯ dotato di una porta che si apre nel senso dellôesodo di circa 100 cm. 

La quantità complessiva di materiale combustibile è inferiore a 50 quintali  

Il locale è dotato di aperture (finestre) aventi una superficie superiore ai 1/40 della 

superficie del locale. 

Occorre verificare che sia installata la segnaletica divieto di fumo nel locale. 

L'aerazione e l'illuminazione naturale è assicurata da finestre. 

Le finestre non sono dotate di persiane. 

Misure da adottare a carico dellôEnte Locale 

Installare un impianto di rivelazione automatica incendi, oppure è necessario che la 

biblioteca sia regolarmente presidiata.   

[Priorità 4] 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Occorre verificare che sia installata la segnaletica divieto di fumo nel locale. 

[Priorità 2] 

18.  AULA POLIFUNZIONALE  

Il locale è ubicato al piano rialzato e può esserci una presenza massima di 25 persone. 

La quantità di materiale combustibile presente è trascurabile. 

L'aerazione e l'illuminazione naturale è assicurata da finestre. 

Non sono presenti persiane ma le finestre sono dotate di tendaggi. 

Pareti e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile. 

Il pavimento è ricoperto di materiale combustibile in linoleum. 

Non sono presenti rivestimenti in legno. 

È installata la segnaletica indicante il divieto di fumare. 
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19.  SALA STAMPA 

Il locale è ubicato al piano primo della sede centrale vicino alla zona dôingresso degli 

studenti in Via Matteotti. 

L'aerazione e l'illuminazione naturale è assicurata da finestre. 

Non sono presenti persiane ma le finestre sono dotate di tendaggi. 

Pareti e soffitto non sono ricoperti in materiale combustibile. 

Il pavimento è ricoperto di materiale combustibile in linoleum. 

Non sono presenti rivestimenti in legno. 

Occorre verificare che non ci sia nessuna problematica in merito ai cavi volanti dovuta 

alla presenza di numerose apparecchiature elettroniche. 

Occorre verificare i requisiti di sicurezza delle attrezzature utilizzate. 

Misure da adottare a carico dell'Ente Locale  

Occorre verificare i requisiti di sicurezza delle attrezzature utilizzate 

[Priorità 4] 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Occorre verificare che non ci sia nessuna problematica in merito ai cavi volanti dovuta 

alla presenza di numerose apparecchiature elettroniche 

[Priorità 2] 

Descrizione  Foto 

Occorre verificare che non ci sia nessuna 

problematica in merito ai cavi volanti 

dovuta alla presenza di numerose 

apparecchiature elettroniche 
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Occorre verificare i requisiti di sicurezza 

delle attrezzature utilizzate 
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20.   LABORATORI  

20.1 LABORATORIO MULTIMEDIALE 

Il laboratorio è situato nel piano seminterrato della sede centrale. 

Nel laboratorio multimediale sono presenti circa quindici postazioni di lavoro VDT. 

La porta di accesso è larga circa 120 cm e dotata di maniglia e si apre nel senso 

dellôesodo. 

Le zone di passaggio non sono ingombrate da conduttori elettrici. 

Occorre tuttavia sempre tener sotto controllo che non ci sia nessuna problematica in 

merito ai cavi volanti. 

Pareti e soffitto sono realizzati in materiale non combustibile. 

Allôingresso ¯ presente un estintore idoneo che deve essere soggetto a periodica 

manutenzione semestrale. 

Le finestre presentano tendaggi. 

L'aerazione e l'illuminazione naturale dei locali è assicurata da finestre. 

Pavimenti, pareti e soffitti sono realizzati in materiale non combustibile. 

Occorre verificare che le sedie nel laboratorio garantiscono a chi sta seduto di lavorare 

in una posizione corretta e confortevole. 

Misure da adottare a carico dell'Ente Locale  

Verificare corretta installazione apparecchio di illuminazione di emergenza nei pressi 

della porta. [Priorità 4] 

Archiviare i certificati di reazione al fuoco dei tendaggi; sostituire tali tendaggi nel caso 

in cui non siano certificati con un grado di reazione conforme a quanto previsto dal 

D.M. 26/8/92 - art. 3.1. [Priorità 2] 

Occorre verificare che le sedie nel laboratorio garantiscono a chi sta seduto di lavorare 

in una posizione corretta e confortevole. 

 [Priorità 4] 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  
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Occorre sempre tener sotto controllo che non ci sia nessuna problematica in merito ai 

cavi volanti 

[Priorità 2] 

Descrizione Foto 

Occorre verificare che le sedie nel 

laboratorio garantiscono a chi sta seduto 

di lavorare in una posizione corretta e 

confortevole. 

  

20.2 LABORATORIO DI SCIENZE 

Il laboratorio è ubicato al piano seminterrato della sede centrale. 

Allôinterno di tale laboratorio ¯ presente un armadio dove sono contenute le 

apparecchiature. 

Si segnala che nei pressi del laboratorio risulta essere presente locale 

preparazione/allestimento. 

Nel laboratorio non sono custodite o utilizzate sostanze chimiche/infiammabili. 

Eô installata una porta con caratteristiche REI 120 avente senso di apertura concorde 

alla direzione dellôesodo e di dimensioni adeguate. 

Nei pressi del laboratorio sono installati estintori a polvere idonei per fuochi di classe A, 

B, C. 

Si segnala presenza di idonei apparecchi di illuminazione dôemergenza. 

Il locale dispone di prese elettriche di tipo industriale conformi alle norme CEI (grado di 

protezione IP 66). 

Pavimenti, pareti e soffitti sono realizzati in materiale non combustibile e non sono 

presenti rivestimenti in legno. 

L'aerazione e l'illuminazione naturale dei locali è assicurata da finestre. 

Le finestre sono dotate di tendaggi. 

Presenta unôuscita di emergenza che immette nel giardino posto tra i due plessi. 
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Occorre verificare che i banchi per esercitazioni siano dotati di prese per spinotti 

alimentate in bassissima tensione di tipo "SELV" che garantisce la protezione contro i 

contatti diretti e indiretti in modo conforme a quanto previsto dalla Norma CEI 64-8/3. 

Occorre verificare che siano a disposizione i libretti dôistruzione e uso di tutte le 

attrezzature presenti nel laboratorio di chimica.  

I becchi Bunsen sono  dotati di dispositivo automatico di intercettazione del 

combustibile in mancanza di fiamma. 

Allôingresso ¯ installato un impianto di rivelazione fughe di gas non in funzione. 

Il locale è dotato di aperture di aerazione permanente conformi a quanto stabilito dalla 

Norma UNI 7129 edizione gennaio 1992 Cap. 3.1.4. 

Il laboratorio è dotato di un impianto di aspirazione che serve tutti i banchi di lavoro. 

La cappa dôaspirazione da laboratorio, ¯ il principale dispositivo di protezione collettiva 

per la tutela della salute degli operatori dal rischio derivante dallôuso e manipolazione di 

agenti chimici. 

Ha lo scopo di ridurre alla fonte la concentrazione ambientale di polveri, fumi, gas e 

vapori di sostanze che si possono generare durante le attività svolta nel laboratorio. 

Le cappe sono da considerarsi zone di potenziale pericolo poich® allôinterno possono 

svilupparsi atmosfere anche estremamente infiammabili od esplosive.  

Eô obbligo del Datore di Lavoro sottoporre a regolare manutenzione la cappa chimica 

presente.  

Verificare se è necessaria la sostituzione periodica dei filtri. 

La sostituzione dei filtri deve essere eseguita da tecnici specializzati evitando il più 

possibile la produzione di polveri e la contaminazione dell'ambiente.  

Per quanto riguarda la periodicità della sostituzione, questa è funzione di diversi fattori, 

spesso difficili da controllare, soprattutto nel caso di uso saltuario della cappa.  

Può essere indubbiamente utile seguire le raccomandazioni fornite dal costruttore. 

In ogni caso, in assenza di indicazioni più specifiche, va prevista la sostituzione dei filtri 

almeno ogni 12 mesi, indipendentemente dall'utilizzo della cappa. 

Verificare che presso il laboratorio sono custodite le schede di sicurezza relative alle 

sostanze chimiche utilizzate. 
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Nel laboratorio ¯ installata una doccia di emergenza allôinterno ed una allôesterno in 

prossimit¨ allôesterno della porta dôentrata. 

Nel locale è installata una cassetta di pronto soccorso. 

Occorre verificare che la cassetta di primo soccorso sia segnalata ed abbia il contenuto 

minimo definito dallôallegato I del D.M. 388/2003. 

Cô¯ la presenza di un estintore correttamente segnalato. 

È presente una postazione videoterminale; occorre verificare che non ci sia nessuna 

problematica in merito ai cavi volanti. 

Sulla porta dôingresso ¯ affisso il regolamento d'uso del laboratorio predisposto dalla 

Direzione Scolastica. 

Il personale docente e gli allievi hanno a disposizione i DPI dispositivi di protezione 

guanti in lattice. 

Occorre verificare che i DPI siano marcati CE e che siano sempre a disposizione in 

numero sufficiente. 

Misure da adottare a carico dellôEnte Locale 

Occorre verificare che i banchi per esercitazioni siano dotati di prese per spinotti 

alimentate in bassissima tensione di tipo "SELV" che garantisce la protezione contro i 

contatti diretti e indiretti in modo conforme a quanto previsto dalla Norma CEI 64-8/3.

 [Priorità 3] 

Archiviare il progetto e la dichiarazione di conformit¨ relativi allôimpianto elettrico; 

accertarsi che tali documenti attestino che lôimpianto sia stato realizzato in modo 

conforme alla norma CEI 64-2/A Appendice F ( laboratori chimici); consegnare alla 

Direzione Scolastica almeno copia della dichiarazione di conformità. [Priorità 2] 

In conformit¨ a quanto disposto al punto 6.1 (terzultimo comma) dellôallegato al Decreto 

26 agosto 1992, dovranno essere realizzate aperture di aerazione permanente ricavate 

su pareti attestate allôesterno di superficie pari a 1/20 della superficie in pianta del 

locale; in alternativa chiedere deroga ai Vigili del Fuoco evidenziando che il laboratorio 

è dotato di un impianto di aspirazione che serve tutti i banchi di lavoro. [Priorità 4] 

Occorre verificare che siano a disposizione i libretti dôistruzione e uso di tutte le 

attrezzature presenti nel laboratorio di chimica.                                          [Priorità 3] 
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Archiviare i certificati di reazione al fuoco dei tendaggi; sostituire tali tendaggi nel caso 

in cui non siano certificati con un grado di reazione conforme a quanto previsto dal 

D.M. 26/8/92 - art. 3.1. [Priorità 2] 

È necessario sottoporre a regolare manutenzione la cappa presente nel laboratorio 

[Priorità 3] 

Occorre verificare la presenza di autorizzazione dello scarico in atmosfera del 

laboratorio di chimica 

[Priorità 3] 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Occorre verificare che la cassetta di primo soccorso sia segnalata ed abbia il contenuto 

minimo definito dallôallegato I del D.M. 388/2003.  

[Priorità 1] 

Occorre verificare che i DPI siano marcati CE e che siano sempre a disposizione in 

numero sufficiente. 

[Priorità 2] 

Descrizione  Foto 

Eô necessario sottoporre a regolare 

manutenzione la cappa presente in 

laboratorio 

  

Occorre verificare che la cassetta di 

primo soccorso sia segnalata ed abbia il 

contenuto minimo definito dallôallegato I 

del D.M. 388/2003.  

Occorre verificare la presenza di 

autorizzazione dello scarico in atmosfera 

del laboratorio di chimica 
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20.3 LABORATORIO LINGUISTICO 

 
Il laboratorio è situato nel piano seminterrato della sede centrale. 

Nel laboratorio linguistico sono presenti circa quindici postazioni di lavoro VDT ad 

utilizzo degli studenti. 

La porta di accesso è larga circa 120 cm dotata di maniglione antipanico che si apre 

nel senso dellôesodo. 

Le zone di passaggio e di calpestio non sono ingombrate da conduttori elettrici. 

Pareti e soffitto sono realizzati in materiale non combustibile. 

Allôingresso ¯ presente un estintore idoneo. 

Le finestre sono dotate di persiane. 

L'aerazione e l'illuminazione naturale dei locali è assicurata da finestre. 

Pavimenti, pareti e soffitti sono realizzati in materiale non combustibile. 

Misure da adottare a carico dell'Ente Locale  

Verificare corretta installazione dellôapparecchio di illuminazione di emergenza

 [Priorità 4] 

Archiviare i certificati di reazione al fuoco dei tendaggi; sostituire tali tendaggi nel caso 

in cui non siano certificati con un grado di reazione conforme a quanto previsto dal 

D.M. 26/8/92 - art. 3.1. [Priorità 2] 

 

21.  PALESTRA 

La palestra ¯ nel piano seminterrato della sede centrale nel lato ovest dellôedificio. 

Nella palestra ¯ presente unôuscita dôemergenza larga circa 120 cm che si apre nel 

senso dellôesodo. 

Occorre verificare lôintegrit¨ delle uscite di emergenza. 

Allôuscita di emergenza ci sono scale che non risultano conformi e quindi non essendo 

necessarie si conviene di renderle non accessibili.  

Si segnala che lôuscita di emergenza viene utilizzata come accesso da personale 

esterno che usufruisce della palestra al di fuori degli orari didattici. 
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Occorre che le uscite dôemergenza siano sempre sgombre da qualsiasi materiale che 

può causare intralcio. 

Presente un locale attrezzature dove vi ¯ una seconda uscita dôemergenza non 

segnalata. 

Eô installata lôilluminazione di sicurezza. 

Assicurarsi che lôilluminazione sia dotata di gabbia di protezione. 

I componenti dellôimpianto elettrico sono integri, occorre verificare che la palestra 

disponga di un numero di prese sufficienti. 

Occorre verificare presenza adeguata degli estintori. 

Si segnala che occorre verificare che le attrezzature della palestra siano soggette a 

periodica manutenzione. 

Verificare manutenzione maniglione antipanico dellôuscita di emergenza. 

Verificare conformità dei vetri della palestra. 

Pareti e soffitto sono privi di materiali di rivestimento combustibili. 

Il pavimento è ricoperto di materiale combustibile linoleum. 

Il riscaldamento della palestra avviene mediante pannelli radianti installati a soffitto. 

Al piano seminterrato dell'edificio palestra sono ubicati gli spogliatoi e le docce. 

I componenti elettrici sono installati a più di 60 cm ï in orizzontale ï ed a più di 225 cm 

- in verticale - dai piatti-doccia. 

La scala a servizio della palestra è larga circa 120 cm ed è dotata di servo scala. 

Misure da adottare a carico dellôEnte Locale 

Occorre verificare presenza adeguata degli estintori. 

Installare estintori in numero tale che l'ambiente sia fornito di un estintore ogni 200 m2 

(minimo due ogni piano). Tali estintori dovranno essere omologati, a polvere e con 

capacità estinguente non inferiore a 13 A, 89 B, C.                                    [Priorità 1] 

Verificare efficienza impianto di riscaldamento palestra                                [Priorità 3] 

Verificare adeguata segnaletica                                                                    [Priorità 2] 

Verificare manutenzione maniglione antipanico e integrit¨ dellôuscita di emergenza                                                                

[Priorità 3] 
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Verificare conformità dei vetri della palestra.                                                              

[Priorità 3] 

Si segnala che occorre verificare che la palestra disponga di un numero di prese 

sufficienti                                                                                                    [Priorità 2] 

Assicurarsi che lôilluminazione sia dotata di gabbia di protezione                    [Priorità 3] 

Occorre verificare che le attrezzature della palestra siano soggette a periodica 

manutenzione                                                                                              [Priorità 3] 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Occorre che le uscite dôemergenza siano sempre sgombre da qualsiasi materiale al 

fine di non causare intralcio in caso di evacuazione 

[Priorità 1] 

Descrizione  Foto 

Si segnala che occorre verificare che la 

palestra disponga di un numero di prese 

sufficienti 

 

Occorre che le uscite dôemergenza siano 

sempre sgombre da qualsiasi materiale  

al fine di non causare intralcio in caso di 

evacuazione 
 

Assicurarsi che lôilluminazione sia dotata 

di gabbia di protezione. 

 

 

Si segnala che occorre verificare che le 

attrezzature della palestra siano soggette 

a periodica manutenzione 
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Verificare conformità dei vetri della 

palestra 

 

 

Occorre verificare lôintegrit¨ delle uscite di 

emergenza 
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22.  DEPOSITI DI MATERIALI SOLIDI  

Un locale deposito é ubicato al piano seminterrato della sede centrale. 

Verificare che la pavimentazione si presenti liscia, senza asperit¨ o incavi dôinciampo. 

Ad esso si accede attraverso una porta con caratteristiche REI che si apre nel senso 

contrario allôesodo dal locale di preparazione del laboratorio di scienze. 

Sono custoditi circa 10 quintali di materiale combustibile (carta). 

Il carico di incendio non è superiore a 30 kg/m2. 

Occorre verificare la presenza di estintori in numero adeguato. 

Non é installato un impianto di spegnimento automatico di incendio ed un impianto di 

rilevazione automatica dôincendio. 

L'illuminazione artificiale è insufficiente. 

Vi è la presenza di altri due locali al piano seminterrato della sede centrale ai quali si 

accede mediante porta caratteristiche REI larga circa 100 cm che si apre nel senso 

dellôesodo. 

Si  ricorda che le scaffalature presenti devono essere poste su un pavimento 

resistente, piano e devono essere attuate tutte le misure atte ad evitarne il 

ribaltamento. 

Sono custoditi circa dieci quintali di materiale cartaceo. 

Il carico di incendio non è superiore a 30 kg/m2. 

Il locale è dotato di finestre. 

Non è installato un cartello indicante il carico massimo ammissibile. 

Verificare che le scaffalature siano correttamente mantenute.  

Occorre verificare presenza in posizione adeguata di almeno un estintore e la presenza 

di un impianto di rivelazione automatica dôincendio. 

Misure da adottare a carico dellôEnte Locale 

Occorre verificare la presenza di estintori in numero adeguato e posizione adeguata.                                           

[Priorità 1] 
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Verificare presenza dô impianto di rilevazione automatica dôincendio ed impianto di 

spegnimento automatico dôincendio                                                                [Priorit¨ 2] 

Verificare adeguata illuminazione artificiale del locale                                    [Priorità 3] 

Verificare che le scaffalature siano correttamente mantenute.                       [Priorità 

2] 

Verificare che la pavimentazione del locale deposito si presenti liscia, senza asperità o 

incavi dôinciampo.                                                                                    [Priorità 3] 

Verificare che si siano attuate tutte le misure atte ad evitare il ribaltamento delle 

scaffalature                                                                                             [Priorità 

2] 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Non superare un carico di incendio di 30 kg/m2. [Priorità 1] 

Limitare a non più di 50 quintali il materiale depositato. [Priorità 1] 

Eliminare gli arredi in disuso. [Priorità 2] 

Installare un cartello indicante il carico massimo ammissibile espresso in Kg/m2 ( DPR 

547/55 art. 9).  [Priorità 1] 

Descrizione  Foto 

Verificare che la pavimentazione si 

presenti liscia, senza asperità o incavi 

dôinciampo. 

 

Verificare che si siano attuate tutte le 

misure atte ad evitare il ribaltamento delle 

scaffalature 

 

 

23.  DEPOSITI DI LIQUIDI INFIAMMABILI  

Si segnala presenza di apposito deposito adibito ad uso di prodotti chimici per 

laboratorio. 
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Questo deposito si trova nel locale di preparazione del laboratorio di scienze al piano 

seminterrato di fronte al laboratorio stesso. 

Allôinterno di questo locale sono contenuti mediamente circa 5 litri di liquidi infiammabili. 

Le sostanze infiammabili sono custodite in armadio metallico dotato di bacino di 

contenimento. 

Lôarmadio di sicurezza ¯ un modello Safetybox AA120 New filtrato ed aspirato per lo 

stoccaggio dei prodotti chimici in conformità alle norme EN 61010-1, EN 14727 

marcato CE. 

Lôarmadio di sicurezza ¯ dotato di filtro e di lampada di accensione dellôimpianto di 

aspirazione, occorre verificare la loro funzionalità. 

Occorre sostituire periodicamente il filtro F007 almeno ogni 12 mesi. 

Il DM 26/8/92 (Cap. 6.2 ultimo comma) vieta di detenere complessivamente più di 20 

litri di  sostanze infiammabili allôinterno dellôedificio scolastico. 

il deposito prodotti infiammabili ¯ dotato di sistema dôaspirazione forzata che porta 

lôemissioni in esterno. 

Misure da adottare a carico dellôEnte Locale 

Lôarmadio di sicurezza ¯ dotato di filtro e di lampada di accensione dellôimpianto di 

aspirazione, occorre verificare la loro funzionalità e sostituire periodicamente il filtro 

F007 almeno ogni 12 mesi.                                                                         [Priorità 2] 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Limitare a non più di 20 litri il quantitativo di sostanze infiammabili custodito presso la 

scuola. [Priorità 1] 

Descrizione  Foto 

Lôarmadio di sicurezza ¯ dotato di filtro e 

di lampada di accensione dellôimpianto di 

aspirazione, occorre verificare la loro 

funzionalità. 

Occorre sostituire periodicamente il filtro 

F007 almeno ogni 12 mesi. 
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24.  CENTRALI TERMICHE  

Sede centrale 

 

Il riscaldamento di questo plesso si trova al lato sud dellôedificio stesso ed ¯ accessibile 

soltanto dallôesterno mediante rampa di scale. 

La caldaia funzionante a metano ha potenza complessiva di circa 660 kW.  

La centrale termica è soggetta al controllo dei VVF. 

Lôimpianto elettrico ¯ del tipo a tenuta. 

La superficie di aerazione è conforme a quanto stabilito dalla Circolare n. 69 del 25 

novembre  I969 (Par. 2.1.b). 

Eô installata la valvola di intercettazione del combustibile esterna al locale segnalata. 

Allôesterno del locale ¯ installato  l'interruttore elettrico generale correttamente 

segnalato. 

Verificare che gli estintori installati siano verificati ogni sei mesi. 

È presente corretta segnaletica di divieto di fumo. 

Al momento dellôispezione non ¯ stata visionata nessuna documentazione, occorre 

dunque recuperarla. 

Lôaccesso al locale deve avvenire soltanto da parte di personale autorizzato. 

Si segnala che nellôedificio ¯ ancor presente la canna fumaria utilizzata per evacuare i 

prodotti di combustione del sistema di riscaldamento utilizzato prima dellôinstallazione 

dellôattuale caldaia.  

Misure da adottare a carico dellôEnte Locale 

Sede centrale 

Occorre recuperare la documentazione relativa alla centrale termica             [Priorità 1] 

Archiviare copia del progetto e della dichiarazione di conformit¨ dellôimpianto elettrico; 

accertarsi che tali documenti attestino che lôimpianto ® conforme alla Norma CEI 64-

8/3;. [Priorità 1] 

Consegnare al Dirigente Scolastico copia della seguente documentazione.  [Priorità 3] 

¶ verbale di collaudo dell'impianto termico da parte dell'ISPESL (libretto ISPESL); 

¶ verbali di verifica quinquennale dellôASL dell'impianto termico; 
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¶ Certificato di prevenzione incendi comprensivo dell'attività n. 74 categoria C come 

da D.P.R 151/2011 ( Centrale termica con Pn maggiore di 116 kW). 

RISCHIO DI ESPLOSIONE  [Priorità 1] 

Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 293 e dall'ALLEGATO XLIX del D.Lgs. 

81/2008, procedere (tramite un tecnico competente) alla individuazione ed alla 

classificazione di eventuali zone con pericolo di esplosione utilizzando i procedimenti 

stabiliti dalla Norma CEI 31-30 e dalle Guide CEI 31-35 e 31-35/A. Tale classificazione 

dovrà essere estesa anche agli ambienti circostanti le sorgenti di emissione (ex centri 

di pericolo) generate dai punti di discontinuità lungo le tubazioni del metano esterne 

alla centrale termica (contatore, valvole, flange, ecc.). 

Qualora sulla base della classificazione effettuata come sopra indicato risultino alcune 

zone classificate  come zona 0 o zona 1, in ottemperanza a quanto stabilito dallôart. 

296 del D.Lgs. 81/2008 gli impianti elettrici eventualmente installati in tali zone 

dovranno essere denunciati alla ASL e sottoposti a verifica biennale da parte della ASL 

stessa o di un Organismo di ispezione abilitato. 

Comunicare alla direzione scolastica lôubicazione e le dimensioni di eventuali zone con 

pericolo di esplosione esterne alla centrale termica (es. in prossimità del contatore e 

delle valvole del metano, in prossimità delle aperture di aerazione permanente del 

locale centrale termica). 

Segnalare con cartelli conformi a quanto stabilito dallôarticolo 88-octies (comma tre) la 

presenza di zone con pericolo di esplosione (cartello a forma triangolare; lettere in nero 

su fondo giallo, bordo nero; lettere da riportare: ñEXò). 

RISCHIO DI ESPLOSIONE  [Priorità 1] 

Sulla base di quanto stabilito dall'articolo 293 e dall'ALLEGATO XLIX del D.Lgs. 

81/2008, procedere (tramite un tecnico competente) alla individuazione ed alla 

classificazione di eventuali zone con pericolo di esplosione utilizzando i procedimenti 

stabiliti dalla Norma CEI 31-30 e dalle Guide CEI 31-35 e 31-35/A. Tale classificazione 

dovrà essere estesa anche agli ambienti circostanti le sorgenti di emissione (ex centri 

di pericolo) generate dai punti di discontinuità lungo le tubazioni del metano esterne 

alla centrale termica (contatore, valvole, flange, ecc.). 

Qualora sulla base della classificazione effettuata come sopra indicato risultino alcune 

zone classificate  come zona 0 o zona 1, in ottemperanza a quanto stabilito dallôart. 

296 del D.Lgs. 81/2008 gli impianti elettrici eventualmente installati in tali zone 
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dovranno essere denunciati alla ASL e sottoposti a verifica biennale da parte della ASL 

stessa o di un Organismo di ispezione abilitato. 

Comunicare alla direzione scolastica lôubicazione e le dimensioni di eventuali zone con 

pericolo di esplosione esterne alla centrale termica (es. in prossimità del contatore e 

delle valvole del metano, in prossimità delle aperture di aerazione permanente del 

locale centrale termica). 

Segnalare con cartelli conformi a quanto stabilito dallôarticolo 88-octies (comma tre) la 

presenza di zone con pericolo di esplosione (cartello a forma triangolare; lettere in nero 

su fondo giallo, bordo nero; lettere da riportare: ñEXò). 

25.  IMPIANTO ELETTRICO G ENERALE 

Sede centrale 

 

Occorre verificare la documentazione in possesso degli uffici dellôIstituto Scolastico 

dichiarazione di conformit¨ dellôimpianto elettrico alla regola dellôarte e verificare che 

sia attivo servizio di manutenzione periodica dellôimpianto elettrico che è presente 

allôinterno della sede centrale. 

Occorre verificare che lôedificio risulti protetto contro le scariche atmosferiche come 

previsto dallôart.84 del D.lgs.81/2008. 

Al momento dellôispezione non ¯ stata visionata nessuna documentazione attestante la 

conformit¨ e le successive verifiche periodiche dellôimpianto di messa a terra 

dellôedificio della sede centrale. 

Si ricorda che bisogna controllare che siano attive verifiche periodiche dellôimpianto di 

messa a terra. 

Visto che lôattività è soggetta al controllo dei VVF si ricorda di eseguire le verifiche 

periodiche dellôimpianto di messa a terra ogni due anni. 

Tenisostruttura 

 

Lôimpianto elettrico sar¨ conforme alla Legge nÁ 18 6 dellô1.3.1968 e s.m.i., con 

particolare osservanza delle Norme CEI. 

La scuola sarà dotata di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, 

distinta da quella ordinaria. 

Lôimpianto elettrico di sicurezza alimenter¨ le seguenti utilizzazioni: 
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a) illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i 

percorsi delle vie di esodo che garantirà un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux; 

b) impianto di diffusione sonora e/o impianti di allarme. 

Si ricorda di attivare servizio di manutenzione periodica nei confronti dellôimpianto 

elettrico e di effettuare le verifiche periodiche di messa a terra ogni due anni. 

Presente la dichiarazione N°E091 del 21/10/2013 di conformità della realizzazione 

dellôimpianto elettrico con potenza totale 100a + 32a per pompa antincendio  + 20a per 

il locale antincendio (il tutto formato da 4 quadri) a regola dôarte. 

Misure da adottare a carico dellôEnte Locale 

Sede centrale 

Occorre recuperare la documentazione attestante la conformit¨ dellôimpianto elettrico        

[Priorità 1] 

Occorre verificare che sia attivo servizio di manutenzione periodica dellôimpianto 

elettrico che ¯ presente allôinterno della sede centrale.                               [Priorità 2] 

Occorre verificare che lôedificio risulti protetto contro le scariche atmosferiche come 

previsto dallôart.84 del D.lgs.81/2008                                                    [Priorità 2] 

Consegnare al Dirigente Scolastico almeno i documenti (relazione tecnica, schemi, ...) 

dai quali si possa desumere che l'impianto è dotato dei dispositivi di protezione contro i 

contatti indiretti e contro le sovracorrenti dimensionati in modo conforme a quanto 

stabilito dalla Norma CEI 64/8 ( Idn ¢ 50/Rt, ecc. ). [Priorità 1] 

Sostituire le prese prive di alveoli protetti. [Priorità 2] 

Eseguire le verifiche periodiche con scadenze e modalità indicate dalla norma CEI 64 ï 

52. [Priorità 2] 

Eseguire la manutenzione o la sostituzione dei componenti elettrici deteriorati o 

danneggiati; programmare la ripetizione periodica di tale manutenzione in funzione 

delle segnalazioni che perverranno da parte del Dirigente Scolastico. [Priorità 2] 

Archiviare i progetti e/o le dichiarazioni di conformità relativi agli interventi realizzati 

dopo il 1990. Consegnare copia di tale documentazione al Dirigente Scolastico (tale 

documentazione è necessaria per procedere al completamento del presente 

documento ed è funzionale alla gestione della sicurezza c/o il Liceo). [Priorità 2] 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Effettuare la sorveglianza dellôintegrit¨ dei componenti elettrici in vista come indicato 

nelle liste di controllo allegate al registro di prevenzione incendi (prese, coperchi delle 
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scatole di derivazione, dispositivi di comando, ...). Segnalare allôEnte Locale eventuali 

componenti dellôimpianto danneggiati, deteriorati o guasti. [Priorità 1] 

Effettuare un controllo periodico a vista delle apparecchiature didattiche (lavagne 

luminose, televisori, VDT, ...) a funzionamento elettrico come indicato nellôapposito 

registro e far eseguire le eventuali manutenzioni.  [Priorità 1] 

Non consentire la realizzazione di impianti elettrici improvvisati o manutenzioni di 

apparecchiature elettriche da parte di persone non qualificate. [Priorità 1] 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Effettuare la sorveglianza dellôintegrit¨ dei componenti elettrici in vista come indicato 

nelle liste di controllo allegate al registro di prevenzione incendi (prese, coperchi delle 

scatole di derivazione, dispositivi di comando, ...). Segnalare allôEnte Locale eventuali 

componenti dellôimpianto danneggiati, deteriorati o guasti. [Priorità 1] 

Effettuare un controllo periodico a vista delle apparecchiature didattiche (lavagne 

luminose, televisori, VDT, ...) a funzionamento elettrico come indicato nellôapposito 

registro e far eseguire le eventuali manutenzioni.  [Priorità 1] 

Non consentire la realizzazione di impianti elettrici improvvisati o manutenzioni di 

apparecchiature elettriche da parte di persone non qualificate. [Priorità 1] 
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26.  IMPIANTO DI TERRA  

Sede centrale 

 

Al momento del sopralluogo non è stata rilasciata nessuna documentazione. 

Occorre attivare verifiche periodiche rivolte allôimpianto di messa a terra eseguite da 

azienda specializzata. 

Si segnala che essendo lôattivit¨ soggetta al controllo dei VVF; le verifiche periodiche 

dellôimpianto di messa a terra dovranno essere ripetute ogni due anni. 

Tensiostruttura  

 

Al momento del sopralluogo non è stata rilasciata nessuna documentazione. 

Tuttavia si è presa visione di tutta una serie di documenti con i quali si può presumere 

che lôimpianto di messa terra sia stato realizzato alla regola dôarte. 

Occorre attivare verifiche periodiche rivolte allôimpianto di messa a terra eseguite da 

azienda specializzata. 

Si segnala che essendo lôattivit¨ soggetta al controllo dei VVF; le verifiche periodiche 

dellôimpianto di messa a terra dovranno essere ripetute ogni due anni. 

Misure da adottare a carico dellôEnte Locale 

Sede centrale 

Occorre recuperare la documentazione relativa allôimpianto di messa a terra       

[Priorità 1] 

Occorre attivare verifiche periodiche rivolte allôimpianto di messa a terra eseguite da 

azienda specializzata.                                                                                     [Priorità 2] 

Dovranno essere archiviati: progetto, verbali di verifiche periodiche dellôASL, 

dichiarazioni di conformità rilasciate dalle ditte installatrici ed esecutrici di manutenzioni 

straordinarie, modifiche, verifiche ecc. [Priorità 1] 

 

Tensiostruttura 

Occorre recuperare la documentazione relativa allôimpianto di messa a terra       

[Priorità 1] 

Dovranno essere archiviati: progetto, verbali di verifiche periodiche dellôASL, 

dichiarazioni di conformità rilasciate dalle ditte installatrici ed esecutrici di manutenzioni 

straordinarie, modifiche, verifiche ecc. [Priorità 1] 
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Occorre attivare verifiche periodiche rivolte allôimpianto di messa a terra eseguite da 

azienda specializzata.                                                                                     [Priorità 2] 
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27.  PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E LE 

SOVRATENSIONI  

Sede centrale 

In data 19/04/1995 è stata inviata la denuncia delle installazioni contro le scariche 

atmosferiche  del Liceo e della palestra per la valutazione del grado di protezione;tale 

denuncia ® stata consegnata allôISPESL di Milano. 

Verificare denuncia di installazione impianto di protezione dalle scariche atmosferiche. 

Occorre verificare che lôimpianto elettrico sia adeguatamente protetto contro le scariche 

atmosferiche e le sovratensioni come stabilito dallôart.84 del decreto legislativo 

81/2008. 

Tensiostruttura  

 

Al momento del sopralluogo non è stata rilasciata nessuna documentazione. 

Tuttavia si è presa visione di tutta una serie di documenti con i quali si può presumere 

che lôimpianto di messa terra sia stato realizzato alla regola dôarte. 

Occorre verificare che lôimpianto elettrico sia adeguatamente protetto contro le scariche 

atmosferiche e le sovratensioni come stabilito dallôart.84 del decreto legislativo 

81/2008. 

Verificare denuncia di installazione dellôimpianto di protezione dalle scariche 

atmosferiche e che sia stata consegnata allôINAIL. 

Misure da adottare a carico dellôEnte Locale 

Sede centrale  

Consegnare al Dirigente Scolastico copia del calcolo di verifica circa la necessità di 

installare un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche              [Priorità 2] 

Verificare denuncia di installazione impianto di protezione dalle scariche atmosferiche 

[Priorità 2] 

Occorre verificare che lôimpianto elettrico sia adeguatamente protetto contro le scariche 

atmosferiche e le sovratensioni come stabilito dallôart.84 del decreto legislativo 

81/2008.                                                                                         [Priorità 1] 

Tensiostruttura 

Consegnare al Dirigente Scolastico copia del calcolo di verifica circa la necessità di 

installare un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche              [Priorità 2] 
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Recuperare documentazione relativa allôimpianto di protezione dalle scariche 

atmosferiche                                                                                                  [Priorità 1] 

Occorre verificare che lôimpianto elettrico sia adeguatamente protetto contro le scariche 

atmosferiche e le sovratensioni come stabilito dallôart.84 del decreto legislativo 

81/2008.                                                                                        [Priorità 1] 

Verificare che la denuncia di installazione dellôimpianto di protezione dalle scariche 

atmosferiche sia stata consegnata allôINAIL.                                                 [Priorità 1] 

28.  RADON 

Sede centrale 

Nell'edificio non sono presenti ambienti frequentati con almeno tre pareti interamente 

sotto il piano di campagna. Pertanto come riportato al cap. 1.3 delle linee guida 

emesse dal Coordinamento delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano non 

è necessario procedere alle misurazioni della concentrazione di radon. 

Si segnala che suolo e superfici, sono ben isolati e protetti dellôeventuale presenza e 

risalita di gas Radon dal sottosuolo. 

 

Tensiostruttura 

Nell'edificio non sono presenti ambienti frequentati con almeno tre pareti interamente 

sotto il piano di campagna. Pertanto come riportato al cap. 1.3 delle linee guida 

emesse dal Coordinamento delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano non 

è necessario procedere alle misurazioni della concentrazione di radon. 

Si segnala che suolo e superfici, sono ben isolati e protetti dellôeventuale presenza e 

risalita di gas Radon dal sottosuolo. 

. 



AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.V.R. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08   

Liceo Statale ñGalileo Galileiò ,Viale Gorizia 16,  20025 Legnano (Mi) 

28/02/2020 Liceo Statale ñG. Galileiò,  Legnano (MI)  73 

29.  VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE APPARECCHIATURE 

ED ALLE ATTREZZATURE DI LAVORO  

Le apparecchiature e le attrezzature di ufficio quali videoterminali, fotocopiatrici,  

macchine elettrocontabili, ecc. risultano adeguate ai fini della sicurezza. 

I posti di lavoro che comportano l'uso di videoterminali sono conformi a quanto stabilito 

dall'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/2008. 

Il materiale didattico utilizzato nelle aule normali non presenta rischi specifici 

significativi. 

Le apparecchiature e le attrezzature utilizzate nei laboratori di chimica, fisica e 

informatica sono conformi a quanto stabilito dalle norme tecniche. 

Sono state predisposte specifiche liste di controllo da utilizzare per le verifiche 

periodiche delle apparecchiature utilizzate nelle aule didattiche, nei laboratori di 

informatica e negli uffici. L'esito di tali verifiche sono regolarmente annotate  su 

apposito registro. 

Il datore di lavoro (dirigente scolastico) ha emesso un regolamento generale nel quale - 

fra lôaltro - è prescritto: 

¶ che prima di utilizzare apparecchiature elettriche queste devono esse sottoposte ad 

un controllo a vista; in particolare deve essere verificata lôintegrit¨ di spine, 

conduttori di allacciamento, dispositivi di protezione; 

¶ che chiunque utilizza scale portatili, prima di ogni utilizzo, deve effettuare i seguenti 

accertamenti: 

- verificare che i sistemi di delimitazione dellôapertura siano efficienti; 

- accertarsi che la stabilità complessiva della scala sia garantita; 

- verificare che i vari componenti della scala (piedini in gomma, gradini, montanti, 

base di appoggio) siano integri. 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Affidare agli assistenti tecnici di laboratorio (o a insegnanti competenti) l'incarico di 

predisporre liste di controllo da utilizzare per le verifiche periodiche delle attrezzature 

del laboratorio di chimica e di fisica. Eseguire le verifiche periodiche delle 

apparecchiature e annotare lôesito su apposito registro [Priorità 1] 

Le apparecchiature che saranno acquistate dovranno essere marcate ñCEò ed essere 

conformi in modo tale da permettere di eseguire in sicurezza le lavorazioni. [Priorità 3] 



AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.V.R. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08   

Liceo Statale ñGalileo Galileiò ,Viale Gorizia 16,  20025 Legnano (Mi) 

28/02/2020 Liceo Statale ñG. Galileiò,  Legnano (MI)  74 

30.  INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALLA 

MANSIONE/ATTIVITÀ  

30.1 LAVORI DI UFFICIO 

Le attività svolte dal personale amministrativo quali comunicazioni telefoniche, 

produzione di fotocopie, attività amministrative, ecc. si svolgono interamente allôinterno 

degli uffici ubicati al piano terra dellôedificio e non comportano rischi specifici.  

 

30.2 ATTIVITÀ DIDATTICA IN AULA 

Lôattivit¨ didattica svolta nelle aule non presenta rischi specifici significativi. 

In particolare: 

¶ non vengono utilizzate sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 

febbraio 1997 n. 52, 

¶ non vengono utilizzati preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 16 luglio 

1998 n. 285. 

Le esercitazione di pittura sono svolte utilizzando prodotti a base di acqua. 
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30.3 LAVORO AL VIDEOTERMINALE  

Lôattivit¨ svolta utilizzando le attrezzature munite di videoterminale ¯ avvicendata con 

altre attività così da evitare che i lavoratori e gli alunni operino, per tempi lunghi, al 

videoterminale. 

Nessun lavoratore ricade nella situazione di cui allôart. 173 comma c  del D.Lgs. 

81/2008 e nella situazione di cui allôart. 175, comma 3 del D.Lgs. 81/2008; in 

particolare: 

Ý nessun lavoratore opera per più di venti ore settimanali in modo sistematico o 

abituale, 

Ý i lavoratori sono stati informati che devono interrompere l'attività al videoterminale 

per almeno 15 minuti ogni 120 minuti di attività. 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Eseguire una verifica periodica finalizzata ad accertare:  [Priorità 1] 

¶ che nessun lavoratore operi al VDT per più di venti ore settimanali; 

¶ che il personale effettui le interruzioni previste. [Priorità 1] 

Adottare eventuali modifiche organizzative affinché tali limiti non vengano superati.

 [Priorità 1] 

Al personale che utilizza videoterminali deve essere fornita unôadeguata informazione e 

formazione per facilitare lôutilizzo dei diversi software disponibili. [Priorità 2] 

In presenza di lavoratrici gestanti adibite ad attivit¨ che comportano lôuso di 

videoterminali in modo continuativo saranno adottati provvedimenti atti ad evitare 

lôinsorgenza di disturbi dorso-lombari ( es. introduzione di attività che comportano 

spostamenti dal posto lavoro e/o lôinterruzione dellôattivit¨ al videoterminale) [Priorità 1] 
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30.4 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Le attività svolte dagli insegnanti e dal personale con incarichi amministrativi non 

comportano la movimentazione manuale dei carichi. 

Le attività di pulizia dei pavimenti e dei servizi igienici sono realizzate dai collaboratori 

scolastici che operano allôinterno del Liceo. 

I collaboratori scolatici svolgono le attività indicate nella seguente tabella: 

 Attività  ore/settimana  

1.  sorveglianza generica 15 

2.  pulizia manuale a secco pavimenti  3 

3.  pulizia manuale a umido pavimenti 3 

4.  pulizia banchi e scrivanie 6 

5.  pulizia vetri 3 

6.  produzione fotocopie 2 

7.  attività amministrativa 1 

8.  pulizia scrivanie e mobili uffici 2 

9.  Riordino palestre 1 

 totale ore  36 

 
Tali attività sono svolte con modalità idonee ad evitare il sollevamento o il trasporto di 

materiale: 

-- con peso significativo e superiore ai 20 kg.; 

-- ingombrante o difficile da afferrare; 

-- in equilibrio instabile; 

-- che per essere maneggiato deve essere tenuto distante dal tronco; 

-- che comporti una torsione del tronco; 

-- in ambienti che comportano rischi di inciampo o di scivolamento a causa di 

pavimenti non piani; 

Tali attività, inoltre, non comportano sforzi fisici che sollecitano la colonna vertebrale in 

modo frequente o troppo prolungato o ritmi imposti da un processi/macchinari. 

Saltuariamente il personale svolge attività che richiedono spostamento di banchi o 

riassetto di arredi; al fine di evitare sforzi eccessivi il personale adotta appropriati 

accorgimenti (es. interventi di spostamento arredi/materiale con la collaborazione di più 

persone). 
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30.5 PERSONALE AUSILIARIO 

Il personale ausiliario svolge attività di vigilanza, riordino e pulizia generica degli arredi 

e dei pavimenti delle aule. 

Il personale addetto alle pulizie utilizza di regola detersivi e detergenti non classificati 

come sostanze o preparati pericolosi. 

Saltuariamente vengono utilizzati detergenti classificati nocivi (Xn) o irritanti (Xi) o 

corrosivi (C); durante lôutilizzo di tali sostanze il personale adotta appropriati 

provvedimenti finalizzati a limitare il livello e la durata dellôesposizione; in particolare: 

¶ lôassorbimento cutaneo viene evitato mediante lôutilizzo di guanti idonei marcati CE, 

¶ il livello di esposizione viene limitato aerando i locali tramite lôapertura delle finestre, 

¶ la permanenza negli ambienti nei quali sono state utilizzate tali sostanze viene 

limitato allo stretto necessario, 

¶ lôacceso ai locali nei quali sono state utilizzate tali sostanze viene interdetto per il 

tempo necessario ad abbassarne significativamente la concentrazione in aria. 

Si ritiene necessario , una volta definiti i prodotti di pulizia utilizzati dai collaboratori 

scolastici e recuperato relative schede di sicurezza, organizzare un intervento di 

formazione con il RSPP per il personale che si occupa della pulizia dei locali nel corso 

del quale si illustreranno le misure da adottare durante il lavoro; in particolare sarà 

informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione relative: 

¶ allôuso di sostanze chimiche ( detersivi e detergenti); 

¶ alla movimentazione manuale dei carichi; 

¶ allôuso di eventuali apparecchiature elettro-meccaniche (es. lava pavimenti); 

¶ alla presenza di pavimentazioni potenzialmente scivolose; 

¶ allôuso delle scale portatili; 

¶ allôuso e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale. 

I collaboratori scolastici durante le attività di pulizia utilizzano guanti idonei (PVC/ 

lattice) marcati CE. 

Adempimenti a carico della Direzione Scolastica  



AGGIORNAMENTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D.V.R. AI SENSI DEL D.LGS. 81/08   

Liceo Statale ñGalileo Galileiò ,Viale Gorizia 16,  20025 Legnano (Mi) 

28/02/2020 Liceo Statale ñG. Galileiò,  Legnano (MI)  78 

Al personale addetto alle pulizie deve essere prescritta lôadozione delle misure e dei 

provvedimenti evidenziati nel presente capitolo. [Priorità 1] 

Consegnare al personale ausiliario copia delle schede di sicurezza relative alle 

sostanze chimiche utilizzate ( detergenti, detersivi, ecc.). [Priorità 1] 

Dotare il personale di dispositivi di protezione individuale indicati nelle schede di 

sicurezza di eventuali sostanze chimiche utilizzate. [Priorità 1] 

Al personale incaricato della pulizia dei pavimenti deve essere prescritto: [Priorità 1] 

¶ di adottare modalità operative tali da garantire una posizione su ñpavimento 

asciuttoò; in alternativa il personale deve essere dotato di scarpe antiscivolo 

marcate CE; 

¶ delimitare i pavimenti bagnati mediante apposita segnaletica che ne vieti lôaccesso. 

Si ritiene necessario , una volta definiti i prodotti di pulizia utilizzati dai collaboratori 

scolastici e recuperato relative schede di sicurezza, organizzare un intervento di 

formazione con il RSPP per il personale che si occupa della pulizia dei locali nel corso 

del quale si illustreranno le misure da adottare durante il lavoro; in particolare sarà 

informato sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione relative: 

¶ allôuso di sostanze chimiche ( detersivi e detergenti); 

¶ alla movimentazione manuale dei carichi; 

¶ allôuso di eventuali apparecchiature elettro-meccaniche (es. lava pavimenti); 

¶ alla presenza di pavimentazioni potenzialmente scivolose; 

¶ allôuso delle scale portatili; 

¶ allôuso e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale. 

[Priorità 2] 
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ATTIVITÀ DI LABORATORIO DI SCIENZE 

ATTIVITAô DI LABORATORIO FISICA 

Le esercitazioni di fisica sono eseguite sotto la stretta sorveglianza dellôinsegnante e/o 

dellôassistente tecnico preposto i quali ï in particolare ï vigilano affinchè: 

¶ le esercitazioni vengano eseguite secondo le indicazioni da essi descritte ed in 

modo conforme a quanto stabilito dalle norme o da disposizioni prescritte dal 

Datore di Lavoro; 

¶ in funzione delle apparecchiature utilizzate vengano adottate specifiche misure di 

prevenzione e di protezione. 

Al momento del sopralluogo non sono previste attività didattiche per le quali risulti 

necessario lôutilizzo di dispositivi di protezione individuale. 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Informare gli insegnanti e gli assistenti relativamente agli incarichi loro assegnati circa 

la sorveglianza, lôindividuazione e lôadozione delle misure di prevenzione e di 

protezione da adottare durante le esercitazioni di laboratorio  [Priorità 1] 

lôinsegnante/assistente informer¨ gli allievi sulle misure generali di prevenzione e di 

protezione da adottare durante le esercitazioni di sua competenza.  [Priorità 1] 

Prima dell'inizio di esercitazioni che presentano rischi specifici (es. utilizzo di 

apparecchiature elettromeccaniche con conseguente rischio di elettrocuzione) 

lôinsegnante informer¨ gli allievi sulle misure specifiche di prevenzione e di protezione 

da adottare durante le esercitazioni.  [Priorità 1] 

Prima di dare tensione agli impianti didattici lôinsegnante dovr¨ verificare che non siano 

presenti condizioni che possano causare incendi o infortuni dovuti a contatti diretti e 

indiretti.  [Priorità 1] 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO CHIMICO 
 
Con riferimento a quanto indicato dal comma 2 del art. 224 e dal comma 4 (ultimo 

capoverso) del D.Lgs. 81/2008 la valutazione del rischio evidenzia che in relazione al 

tipo e alle quantità di un agenti chimici pericolosi e alle modalità e frequenza di 

esposizione a tali agenti presenti nel laboratorio di chimica, vi è solo un rischio basso 

per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori. Al riguardo si evidenzia che: 
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¶ gli studenti operano con tali sostanze per una durata complessiva non superiore a 

cinque ore ogni anno, 

¶ gli insegnanti e lôassistente tecnico di laboratorio operano con tali sostanze per una 

durata non superiore a trenta ore ogni anno (max trenta minuti ogni settimana di 

attività scolastica), 

¶ le attività comportanti la manipolazione di sostanze chimiche vengono in genere 

eseguite sotto cappa aspirante correttamente utilizzata. 

¶ non vengono utilizzate sostanze classificate cancerogene o mutagene o tossiche.  

¶ durante e dopo le esercitazioni comportanti una potenziale immissione di sostanze 

chimiche nellôambiente viene garantito un ricambio di aria mediante lôapertura 

parziale delle finestre. 

¶ gli insegnanti limitano per quanto possibile la manipolazione di sostanze pericolose 

in presenza degli studenti (la preparazione delle esercitazioni viene - di norma - 

eseguita in assenza degli studenti. 

Le esercitazioni di chimica sono eseguite sotto la stretta sorveglianza dellôinsegnante o 

dellôassistente tecnico i quali ï in particolare ï vigilano affinchè: 

A. le esercitazioni vengano eseguite secondo le indicazioni da essi descritte ed in 

modo conforme a quanto stabilito dalle norme; 

B. in funzione delle sostanze e delle apparecchiature utilizzate vengano adottate 

specifiche misure di prevenzione e di protezione; 

C. vengano utilizzati dispositivi di protezione individuale idonei al tipo di rischio 

residuo presente. 

Eô stata predisposta una tabella riepilogativa delle sostanze utilizzate nel laboratorio 

di chimica (in essa sono riportate le loro caratteristiche ed il rispettivo consumo 

annuo). 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Allôassistente tecnico ed agli insegnanti di laboratorio deve essere prescritta lôadozione 

delle misure e dei provvedimenti evidenziati nel presente capitolo  [Priorità 1] 

Informare gli insegnanti e lôassistente tecnico relativamente agli incarichi loro assegnati 

circa la sorveglianza, lôindividuazione e lôadozione delle misure di prevenzione e di 

protezione da adottare durante le esercitazioni di laboratorio. [Priorità 1] 

Allôinizio dellôanno scolastico lôinsegnante/assistente di chimica informer¨ gli allievi sulle 

misure generali di prevenzione e di protezione da adottare durante le esercitazioni di 
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sua competenza; tale informazione sar¨ richiamata prima dellôinizio delle esercitazioni 

che presentano rischi particolari. [Priorità 1] 

Prima dell'inizio di esercitazioni che presentano rischi specifici lôinsegnante informer¨ 

gli allievi sulle misure specifiche di prevenzione e di protezione da adottare.  [Priorità 1] 

Relativamente ad eventuali esercitazioni che presentano un elevato rischio saranno 

adottate e formalizzate specifiche procedure di sicurezza; tali procedure saranno 

predisposte dall'insegnante che promuove l'esercitazione e individueranno ï in 

particolare - le misure di prevenzione, le misure di protezione ed i dispositivi di 

protezione individuale da indossare. [Priorità 1] 

Poichè vengono svolte esercitazioni dimostrativo/didattiche rientranti fra i processi ed i 

lavori indicati nellôAllegato I del D.Lgs. 345/99 ® necessario accertarsi che il personale 

al quale ¯ affidato lôincarico di preposto o di sorveglianza durante le esercitazioni di 

laboratorio sia in possesso di adeguate conoscenze e competenze nel campo della 

prevenzione e protezione dai rischi di esposizione ad agenti chimici; in alternativa 

promuovere la partecipazione di tale personale a corsi di formazione aventi contenuti 

coerenti con gli incarichi e le responsabilità affidate. [Priorità 1] 

Programmare la manutenzione periodica dei sistemi di aspirazione e dei banchi di 

lavoro affinché le superfici permangano ï nel tempo ï idrorepellenti e di facile pulitura.

 [Priorità 2] 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

Sostanze chimiche sono utilizzate: 

¶ nel laboratorio di chimica, 

¶ per motivi igienico sanitari (attività di pulizia). 

Come stabilito dal Titolo IX SOSTANZE PERICOLOSE del decreto legislativo n. 

81/2008 è stata effettuata la valutazione dei rischi da sostanze e preparati pericolosi. 

Il procedimento adottato é conforme a quanto stabilito dallôart. 223 del D.Lgs. 81/2008 

e sono state prese in considerazione le seguenti informazioni: 

a) proprietà pericolose delle sostanze e dei preparati; 

b) informazioni sulla salute e sicurezza riportate sulle etichette e sulle 

schede di sicurezza; 

c) il livello presunto, il tipo e la durata dellôesposizione; 
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d) modalità di utilizzo e quantità di prodotti utilizzati; 

e) i valori limite di esposizione professionale, 

f) misure preventive e protettive adottate o da adottare durante le attività; 

g) formazione e informazione del personale. 

Il personale ha a disposizione copia delle schede di sicurezza relative alle sostanze 

utilizzate ed è stato prescritto il rispetto di quanto è in esse indicato. 

Eô stata predisposta una tabella riepilogativa delle sostanze utilizzate nel laboratorio di 

chimica (in essa sono riportate le loro caratteristiche ed il rispettivo consumo annuo). 

La natura e lôentit¨ dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi utilizzati rendono 

non necessaria unôulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. 

Con riferimento a quanto indicato dal comma 2 del art. 224 e dal comma 4 (ultimo 

capoverso) del D.Lgs. 81/2008 la valutazione del rischio evidenzia che in relazione al 

tipo e alle quantità di un agenti chimici pericolosi e alle modalità e frequenza di 

esposizione a tali agenti presenti sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la 

sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori. 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Conformemente a quanto stabilito dallôart. 223 comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008, prima 

dellôintroduzione di nuove sostanze chimiche o di mansioni o attivit¨ didattiche 

comportanti lôutilizzo di agenti chimici sar¨ aggiornata la presente valutazione dei rischi.

 [Priorità 1] 

Non acquistare sostanze cancerogene e/o mutagene. [Priorità 1] 

Occorre avere sempre a disposizione le Schede di Sicurezza dei prodotti chimici 

utilizzati dai collaboratori scolastici per le pulizie dei locali 

[Priorità 1] 

30.6 VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO 

Come stabilito dal Titolo X (articolo 271) del D.Lgs. 81/2008  è stata effettuata la 

valutazione dei rischi da agenti biologici. 

Le attività previste non comportano la deliberata intenzione di operare con agenti 

biologici. Un rischio moderato é presente nelle seguenti attività: 

¶ pulizia dei servizi igienici (eventualmente eseguita da collaboratori scolastici), 
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¶ interventi di primo soccorso (addetti al primo soccorso ed eccezionalmente 

insegnanti). 

Le misure di prevenzione e protezione adottate (utilizzo di guanti idonei) sono 

sufficienti a ridurre il rischio a livelli trascurabili; quindi sulla base di quanto stabilito 

dallôarticolo 271 (comma 4) del decreto legislativo 81/2008 si ritiene non necessaria 

lôapplicazione di quanto stabilito dagli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 

279 (sorveglianza sanitaria) di tale D.Lgs. 
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30.7 STRESS DA LAVORO CORRELATO 

Si riporta per completezza metodo per eseguire valutazione rischio stress da lavoro 

correlato elaborato dallôUSLL 20 di Verona. 

Questôultimo ¯ specifico ed indirizzato a realtà come gli istituti scolastici. 

Il metodo si basa sullôapplicazione periodica dei seguenti tre strumenti: 

-una griglia di raccolta di dati oggettivi che raccogliendo informazioni su fatti e 

situazioni ñsentinellaò fornisce una fotografia oggettiva della realtà scolastica rispetto al 

tema trattato. 

Allôinterno della griglia di raccolta vengono esaminati dati come richieste di 

trasferimento, richieste di spostamento interni, segnalazioni, procedimenti per sanzioni 

disciplinari, indici infortunistici, assenza per malattia, assenza da lavoro e visite da 

medico competente richieste dai lavoratori. 

-una check list, che indaga le possibili sorgenti di stress ed alcune problematiche di tipo 

organizzativo permettendo nel contempo di individuare le possibili misure di 

prevenzione e di miglioramento. 

La check list che viene proposta è suddivisa in tre aree: 

a) Area ambiente di lavoro , in cui si indagano alcuni parametri della struttura 

scolastica che la letteratura individua come possibili sorgenti di stress per i 

lavoratori, in particolare per gli insegnanti; sono presi in considerazione i 

parametri microclimatici ed alcuni fattori di tipo fisico (rumore, illuminazione). 

b) Area contesto del lavoro , in cui si considerano diversi indicatori riferiti 

allôorganizzazione generale del lavoro allôinterno della scuola; gli indicatori 

riguardano in particolare lo stile della leadership del Dirigente Scolastico, la 

trasparenza del modello organizzativo e la modalità dei processi decisionali. 

c) Area contenuto del lavoro , a sua volta suddivisa in quattro sottoaree specifiche 

per ogni componente del personale scolastico (insegnanti, amministrativi, 

collaboratori, tecnici). 

-uno specifico pacchetto formativo a cui si aggiunge e solo in caso di rischio alto, un 

questionario soggettivo sulla percezione della problematica stress da lavoro-correlato. 

Lôimpiego della griglia e della check list si conclude con lôindividuazione dei due 

punteggi totali, che vanno sommati, ottenendo cosi il punteggio finale. 

30.8 FUMO PASSIVO 
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In ottemperanza al disposto del D.Lgs. 81/2008 TITOLO IX Capo II - PROTEZIONE DA 

AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI 

¶ preso atto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e lo IARC (International 

Agency for Research on Cancer) con pronunciamenti successivi hanno stabilito 

che il fumo passivo è un agente cancerogeno accertato; 

¶ considerato che Il D.Lgs. n. 81/2008 " obbliga a valutare tutti i rischi presenti sul 

posto di lavoro e ne prevede per i cancerogeni, se possibile, l'eliminazione; 

¶ considerato che le norme in vigore prescrivono il divieto di fumo in tutti i luoghi di 

lavoro interni ed esterni degli istituti scolastici, le procedure per lôaccertamento 

delle infrazioni, la nomina di personale incaricato di procedere allôaccertamento 

delle infrazioni, le caratteristiche della segnaletica indicante il divieto di fumo 

(legge n. 584 dell'11 novembre 1975;  direttiva del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 14 dicembre 1995; art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001; art. 

51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;  accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003; 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003; circolare del 

Ministero della Salute 17 dicembre 2004, legge n.104 del 12 Settembre 2013). 

Il datore di lavoro (dirigente scolastico): 

¶ ha disposto il divieto di fumo in tutti i locali interni della scuola. 

¶ Verifica applicazione di idonei cartelli divieto di fumo anche negli ambienti 

esterni pertinenti allôistituto scolastico 

¶ ha nominato gli incaricati all'osservanza della norma, allôaccertamento e alla 

contestazione delle infrazioni. 

Lôinformazione in merito al divieto di fumo ¯ stata effettuata mediante apposizione di 

cartelli conformi a quanto indicato nellôallegato 1 del decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003; in essi, oltre al divieto di fumo, sono riportate 

le seguenti informazioni: 

¶ i nominativi degli incaricati all'osservanza della norma, allôaccertamento e alla 

contestazione delle infrazioni, 

¶ lôammontare (min e  max) della sanzione, 

http://www.comune.jesi.an.it/MV/gazzette_ufficiali/2001/301/legge448.htm
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¶ che la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa 

in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti 

o bambini fino a dodici anni (art. 7 della Legge 11 Novembre 1975, n°584). 

E' compito dei lavoratori specificatamente incaricati vigilare sull'osservanza della 

disposizione. 

31.  RUMORE 

Al momento del sopralluogo non sono installate apparecchiature e/o non vengono 

svolte attività che possono generare livelli di esposizione quotidiana personale al 

rumore superiore a 80 dBA. 

32.  VIBRAZIONI  

Il personale non utilizza apparecchiature elettromeccaniche o mezzi movibili da lavoro, 

pertanto non è esposto a livelli di vibrazione meccanica significativi. 

33.  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE IND IVIDUALE  

Come previsto dalla circolare del Ministero della Pubblica Istruzione n. 119 del 

29/4/1999 (Capitolo A punto 7) sono forniti i seguenti dispositivi di protezione 

individuale. 

Personale e allievi che operano nel laboratorio di chimica  

Il personale docente e gli allievi hanno a disposizione guanti in lattiche come DPI 

(dispositivi di protezione individuale). 

Personale ausiliario che utilizza detersivi/detergenti  

Il personale ausiliario che utilizza detersivi/detergenti sarà dotato di guanti conformi alle 

Norme UNI in vigore, certificati ñCEò di seconda categoria ( D.Lgs. 475/92) e idonei per 

le attività svolte e di occhiali di protezione. 

Per completezza si riporta modello di consegna DPI ai collaboratori scolastici/personale 

ausiliario utilizzato dalla direzione scolastica: 
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DICHIARAZIONE 

in duplice copia: una da conservare in  azienda, l'altra da consegnare al lavoratore. 

COLLABORATORE SCOLASTICO  

Il sottoscritto BETTONI MARCELLO datore di lavoro del Liceo Statale ñG. Galilei òcon 
sede in Legnano (Mi)  in Viale Gorizia 16 esercente l'attività di scuola secondaria di 
secondo grado, comunica di aver effettuato la Valutazione dei rischi legata agli 
ambienti di lavoro come previsto dal D.Lgs. 81/2008. 

 

A) agenti fisici:  
 

Ã temperatura (caldo/freddo), correnti 

d'aria; 
Ã  intemperie; 

Ã superfici calpestate o manipolate calde 

o fredde; 

Ã perforamento o taglio per mani/piedi o 

parti del corpo; 

Ã proiezione di schegge o di materiale 

incandescente sul volto/occhi/corpo; 

Ã schiacciamento o taglio dovuti a caduta 

oggetti movimentati; 

Ã proiezione di trucioli o schegge taglienti 

sul volto/occhi/corpo/arti; 

Ã scivolamento (pavimenti con presenza 

di acqua, olio, ecc.); 

Ã  VIBRAZIONI (martelli pneumatici/ 

avvitatori/centrifughe); 

Ã caduta dall'alto 

(impalcature/piloni/pozzi/gru) 

Ã  RUMORE Ã radiazioni ottiche artificiali (UV o IR) 

B) agenti chimi ci:   

Ã polveri da lavorazioni (molatura, 

sabbiatura, ecc. senza sufficiente 

aspirazione); 

Ã vapori (derivante da utilizzo di prodotti 

chimici); 

Ã  polveri da manipolazioni (derivante da 

eventuale attività di pulizie interne); 

Ã nebbie (uso di refrigeranti senza 

sufficiente aspirazione); 

Ã fumi (cottura, saldatura, taglio senza 

sufficiente aspirazione); 

Ã  sostanze irritanti per inalazione o 

contatto cutaneo (oli, solventi, ecc.); 
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Ã  gas (senza sufficiente aspirazione);  

C) agenti biologici:   

Ã contatto accidentale con liquidi organici 

(ambulatori, estetiste, ecc.); 
Ã allevamenti; rifiuti, ippodromi 

Ã impianti di depurazione acque 
Ã  manipolazione di liquidi organici, 

batteri, virus, funghi; 

Vengono illustrati inoltre: 

1) i rischi per la salute del lavoratore rispetto alle condizioni riscontrate; 

2) la funzione e le modalità d'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale  che sono 

stati forniti al lavoratore. 

Data, 25/05/2018 

Timbro e Firma 

_______________________________ 

Il lavoratore Sig ééééééééééééééé., ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 

81/2008, 

DICHIARA: 

1) di aver ricevuto in dotazione i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale: 

A) protezione del capo:  

Ã elmetto di protezione; Ã cuffie, berretto, cappello; 

B) protezione degli occhi e del viso:  

Ã occhiali a stanghette; Ã schermo facciale; 

Ã occhiali a maschera; Ã maschera per saldatura ad arco; 

C) protezione delle vie respiratorie:  

Ã mascherine antipolvere; Ã apparecchio respiratorio con maschera; 
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Ã maschere antigas; Ã altro: 

_______________________________

_ 

D) protezione dellôudito:  

Ã Cuffie Ã  Tappi auricolari 

Tipo: 

_______________________________

___ 

Tipo: 

_______________________________

___ 

E) protezione del corpo e braccia:  

Ã tute da lavoro (con maniche 

elasticizzate); 

Ã grembiule in cuoio (x saldatura); 

Ã camice, grembiule; Ã giacconi; 

Ã indumenti difficilmente infiammabili; Ã impermeabile; 

Ã grembiule imperforabile; Ã bracciali; 

F) protezione delle mani e dei piedi:  

Ã guanti; Ã scarpe di sicurezza; 

Ã  contro aggressioni chimiche Ã con suola antisdruciolo; 

Ã  contro aggress. meccaniche; Ã con puntale rinforzato; 

Ã a maglia metallica; Ã  con suola imperforabile 

Ã isolanti; Ã scarpe isolanti (elettrico-termico); 

Ã creme protettive; Ã a sganciamento rapido; 

Ã stivali impermeabili; Ã altro: 

_______________________________

_ 

G) altro:  

Ã indumenti fosforescenti; Ã attacco di sicurezza con corda; 

Ã imbracature di sicurezza; Ã  
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Ã  Ã altro: 

_______________________________

_ 

2) di essere stato istruito sul corretto uso degli stessi ( Ã formazione/ Ã 

addestramento), 

3) di utilizzare i DPI messi a sua disposizione conformemente alle informazioni 

ricevute, 

4) di aver cura dei DPI messi a disposizione, 

5) di non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa, 

4) di segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente 

rilevato nei DPI messi a sua disposizione. 

Data, 25/05/2018 

Firma del Lavoratore 

 

 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Il tipo di DPI da fornire agli insegnanti, assistenti, studenti e personale ausiliario dovrà 

essere aggiornato in funzione:  [Priorità 1] 

¶ delle attività svolte, 

¶ delle esercitazioni previste, 

¶ dei macchinari/apparecchiature/attrezzature utilizzati, 

¶ dei dispositivi di protezione prescritti dalle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati. 
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34.  SORVEGLIANZA SANITARIA  

Movimentazione manuale dei carichi  

Le attività sono svolte con modalità tali da evitare il sollevamento o il trasporto di 

materiale: 

¶ con peso significativo; 

¶ ingombrante o difficile da afferrare; 

¶ in equilibrio instabile; 

¶ che per essere maneggiato deve essere tenuto distante dal tronco, 

¶ che comporti una torsione del tronco; 

¶ in ambienti che comportano rischi di inciampo o di scivolamento a causa 

di pavimenti non piani. 

Ulteriori informazioni sono riportate nello specifico capitolo. 

Sulla base di quanto sopra indicato ¯ da verificare se necessaria lôattivazione del 

servizio di sorveglianza sanitaria. 

Attività al videoterminale  

Lôattivit¨ svolta utilizzando le attrezzature munite di videoterminale ¯ avvicendata con 

altre attività così da evitare che i lavoratori e gli studenti operino, per tempi lunghi, al 

videoterminale. 

Sulla base di quanto sopra indicato ¯ da verificare se necessaria lôattivazione del 

servizio di sorveglianza sanitaria  

Sostanze chimic he 

Con riferimento a quanto indicato dal comma 2 del art. 224 (ultimo capoverso) del 

D.Lgs. 81/2008 la valutazione del rischio descritta nei capitoli precedenti  evidenzia che 

in relazione al tipo e alle quantità di un agenti chimici pericolosi e alle modalità e 

frequenza di esposizione a tali agenti presenti sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio 

basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori, pertanto la sorveglianza 

sanitaria non è necessaria. 

Rumore  

Presso la scuola non sono installate apparecchiature e/o non vengono svolte attività 

che possono generare livelli di esposizione quotidiana personale al rumore superiore a 
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80 dBA quindi sulla base di quanto stabilito dal Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/2008 e 

dallôarticolo 2 del decreto legislativo 262/00 la sorveglianza sanitaria non é necessaria. 

Agenti biologi  

Il personale ausiliario utilizza guanti idonei (PVC/ lattice) marcati CE: 

¶ durante le pulizie dei servizi igienici, 

¶ in caso di assistenza a disabili ai servizi igienici, 

¶ in occasione di interventi di primo soccorso. 

Le misure di prevenzione adottate sono sufficienti a ridurre il rischio; quindi sulla base 

di quanto stabilito dallôarticolo 271 (comma 4) del decreto legislativo 81/2008 la 

sorveglianza sanitaria del personale non é necessaria. 

35.  TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI  

Principali norme di riferimento  

D.Lgs 151/2001 (Testo Unico); DPR n. 1026/1976  

Come prescritto dallôart 11 del D.Lgs 151 del 26/03/2001 (G.U. n. 96/2001) ¯ stata 

effettuata la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici/studenti 

gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ed è stato riscontrato che al momento 

del sopralluogo sono previste alcune attivit¨ che comportano lôesecuzione di lavori 

faticosi, pericolosi o insalubri, intesi come tali dalle norme in vigore a protezione delle 

lavoratrici madri. 

In particolare: 

Ý Alcune insegnanti e assistenti di laboratorio chimico e alcune studentesse svolgono 

attività che comportano la manipolazione di sostanze elencate negli Allegati del 

D.Lgs 151/2001. Ad esempio: 

¶ sostanze e preparati classificati corrosivi, nocivi, ecc. ( Comma A dellôAllegato A del 

D.Lgs 151/2001) 

¶ agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo ( Capitolo 3, comma 

f, dellôAllegato C del D.Lgs 151/2001). 

 

Ý Le dipendenti addette alle pulizie svolgono saltuariamente attività comportanti: 

¶ utilizzo di detersivi (DPR 1124 Allegato 4, punto 42, comma G) 
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¶ lavori su scale (Comma E dellôAllegato A del D.Lgs. 151/2001) 

¶ stazionamento in piedi per pi½ di met¨ dellôorario (D.Lgs 151/2001 - Allegato A 

comma G) 

Come prescritto dallôart. 11 comma 2 del D.Lgs. 151/2001 le dipendenti ed il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stati informati sui risultati della 

valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate. 

Le dipendenti sono state informate in merito alla necessità di informare il datore di 

lavoro in caso di maternità (consegna del certificato medico di gravidanza). 

Si riporta per completezza estratto valutazione eseguita secondo le linee guida 

promosse dal Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali emesse nel Maggio 2012. 

Mansione  

 

 

 

 

Docente  

Rischi  Compatibilità  Misure  

Gravidanza  Allattamento  

SI  NO SI  NO  

Posture 

incongrue e 

stazione 

eretta 

prolungata  

 

 X  X   Eventuale modifica 

dellôorario 

Eventuale modifica delle 

pause 

(da concordare con la 

lavoratrice) 

Anticipo di un mese del 

congedo di maternità 
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Mansione  

 

 

 

 

Assistente 

tecnico  

Rischi  Compatibilità  Misure  

Gravidanza  Allattamento  

SI  NO SI  NO  

Impiego 

prodotti 

pericolosi per 

la salute 

(rischio 

chimico) 

 X  X   Spostamento a mansioni 

compatibili in gravidanza 

oppure 

Allontanamento e avvio 

procedura per astensione 

anticipata per tutta la 

gravidanza e per fino al 

termine del periodo di 

interdizione dal lavoro 

 

 

 

Mansione  

 

 

 

 

Collabora

tori 

scolastici  

Rischi  Compatibilità  Misure  

Gravidanz

a 

Allattamento  

SI NO  SI  NO 

Impiego prodotti 

di pulizia 

pericolosi per la 

salute (rischio 

chimico) 

 X  X   Spostamento a mansioni 

compatibili in gravidanza 

oppure 

Allontanamento e avvio 

procedura per astensione 

anticipata per tutta la 

gravidanza e per fino al 

termine del periodo di 

interdizione dal lavoro 
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Uso di scale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 X X   Spostamento a mansioni 

compatibili in gravidanza 

oppure 

Allontanamento e avvio 

procedura per astensione 

anticipata per tutta la 

gravidanza e per fino al 

termine del periodo di 

interdizione dal lavoro 

 Lavori pesanti 

con 

movimentazione 

manuale dei 

carichi 

 X X   Spostamento a mansioni 

compatibili in gravidanza 

oppure 

Allontanamento e avvio 

procedura per astensione 

anticipata per tutta la 

gravidanza e per fino al 

termine del periodo di 

interdizione dal lavoro 

 

Mansione  Rischi  Compatibilità  Misure  

Gravidanza  Allattamento  

SI  NO SI  NO  
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Impiegata   

 

 

Posture 

incongrue 

per impiego 

di VDT 

 

X   X   Eventuale modifica 

dellôorario 

Eventuale modifica delle 

pause 

(da concordare con la 

lavoratrice) 

Anticipo di un mese del 

congedo di maternità  

Archiviazione 

pratiche 

(fatica fisica) 

Front-off  

(stazione 

eretta) 

X   X   Eventuale modifica 

dellôorario 

Eventuale modifica delle 

pause 

(da concordare con la 

lavoratrice) 

Anticipo di un mese del 

congedo di maternità 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Dipendenti e studenti sottoposti a rischio chimico  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLôUSO O CONTATTO CON 

SOSTANZE CHIMICHE. Alle lavoratrici/studenti gestanti, puerpere o in periodo di 

allattamento (fino a sette mesi dopo il parto) non saranno affidati lavori o esercitazioni 

didattiche che comportano la manipolazione di sostanze chimiche elencate negli 

Allegati al D.Lgs 151/2001 e la frequentazione di ambienti ove tali sostanze sono 

custodite o manipolate. [Priorità 1] 

Nel caso di spostamento di mansioni sarà ï contestualmente - informato il Servizio di 

Ispezione del Lavoro territorialmente competente ( D.Lgs. 151/2001 art 12 comma 2).

 [Priorità 1] 

Personale addetto alle pulizie  

¶ VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLE ATTIVITAô COMPORTANTI LôUTILIZZO DI 

DETERSIVI (DPR 1124 Allegato 4, punto 42, comma G: detersivi). Le lavoratrici 

gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (fino a sette mesi dopo il parto) 

saranno adibite a mansioni che non comportano lôutilizzo di detersivi. [Priorità 1] 
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¶ VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO A LAVORI SU SCALE (Comma E 

dellôAllegato A del D.Lgs. 151/2001). Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 

allattamento (fino a sette mesi dopo il parto) non saranno adibite a mansioni che 

comportano lavori su scale. [Priorità 1] 

¶ VALUTAZIONE DEL RISCHIO DOVUTO A STAZIONAMENTO IN PIEDI (D.Lgs 

151/2001 - Allegato A comma G: lavori che comportano una stazione in piedi per 

pi½ di met¨ dellôorario). Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento 

(fino a sette mesi dopo il parto) non saranno adibite a mansioni che comportano lo 

stazionamento in piedi per pi½ di met¨ dellôorario giornaliero. [Priorità 1] 

Nel caso di spostamento di mansioni sarà ï contestualmente - informato il Servizio di 

Ispezione del Lavoro territorialmente competente (D.Lgs. 151/2001 art 12 comma 2).

 [Priorità 1] 

Misure gene rali  

Come stabilito dall'allegato IV comma 1.11 del D.Lgs. 81/2008 per le donne incinte e le 

madri che allattano sarà predisposto un ambiente idoneo per riposarsi in posizione 

distesa e in condizioni appropriate. [Priorità 1] 

Tutela delle lavoratrici madri (studentesse): incaricare agli insegnanti che effettuano 

esercitazioni nel laboratorio di chimica di informare le studentesse: [Priorità 1] 

¶ sui risultati della valutazione dei rischi (in particolare rischio chimico) 

¶ sulla opportunità di consegnare al dirigente scolastico lôeventuale certificato di 

gravidanza al fine di attivare le misure di prevenzione previste dal D.Lgs. 151/2001. 

La data e gli argomenti illustrati dovranno essere annotati sul registro di classe. 

 

36.  TUTELA DEL LAVORO DEI MINORI  

Principali n orme di riferimento:  

¶ Legge n. 977 del 17/10/1967. Tutela dei bambini e degli adolescenti. 

¶ D.Lgs. n. 345 del 4/8/1999 (G.U. n. 237 del 8/10/1999). Attuazione della 

Direttiva 94/33 CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. 

¶ D.Lgs. n. 262 del 18/8/2000 (G.U. n. 224 del 25/9/2000). Disposizioni 

integrative e correttive del D.Lgs. 4/8/1999, n. 345. 

Dipendenti della scuola  
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Con riferimento alle norme sopra richiamate al momento del sopralluogo ï presso la 

scuola ï non operano dipendenti con meno di diciotto anni. 

Studenti  

Come stabilito dallôart. 8 del D.Lgs. n. 345 del 4/8/1999 ( ex art. 7 della legge n. 977/67) 

è stata effettuata la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei minori con 

particolare riguardo a:  

¶ sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei 

riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione allôet¨; 

¶ attrezzature e sistemazione del posto di lavoro; 

¶ natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici; 

¶ movimentazione manuale dei carichi; 

¶ sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, 

specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti; 

¶ pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro 

interazione sullôorganizzazione generale del lavoro; 

¶ situazione della formazione e dellôinformazione dei minori. 

La valutazione dei rischi eseguita sulla base dei criteri sopra esposti, le misure di 

prevenzione e di protezione adottate o che saranno adottate sono descritte nei 

precedenti capitoli specifici relativi ad ambienti, impianti, attrezzature, attività,  DPI e 

sorveglianza sanitaria. 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica.  [Priorità 1]  

In caso di assunzione di dipendenti con meno di diciotto anni saranno rispettati i divieti 

e le prescrizioni stabilite dalle norme vigenti; in particolare ï come prescritto dallôart. 8 

del D.Lgs. n. 345/99 - la presente valutazione dei rischi sarà opportunamente adeguata 

con particolare riguardo a : 

¶ sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e di consapevolezza nei 

riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione allôet¨; 

¶ attrezzature e sistemazione del posto di lavoro; 

¶ natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici; 

¶ movimentazione manuale dei carichi; 

¶ sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle attrezzature di lavoro, 

specificatamente di agenti, macchine, apparecchi e strumenti; 
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¶ pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro 

interazione sullôorganizzazione generale del lavoro; 

¶ situazione della formazione e dellôinformazione dei minori. 

Come prescritto dallôart. 8 del D.Lgs. n. 345/99 (Comma 2), nei riguardi degli eventuali 

dipendenti e degli studenti con meno di diciotto anni le informazioni di cui allôarticolo 36 

del D.Lgs. n. 81/2008 saranno fornite anche ai titolari della potestà genitoriale. 

37.  CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 

In conformità a quanto stabilito dall'allegato IV Capitolo 5 del D.Lgs. 81/2008 (e come 

era stabilito dall'art. 1 del  Regolamento sul Pronto Soccorso  - D.M. n. 338 del 15/07/ 

2003 - per le attività del Gruppo B) occorre verificare che sia installata una cassetta di 

pronto soccorso sia nella sede principale  che nella tensiostruttura contenente la 

dotazione indicata nellôAllegato 1 del DM 388/2003; in particolare: 

¶ Guanti sterili monouso (5 paia) 

¶ Visiera paraschizzi 

¶ Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 l (1) 

¶ Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro ï 0,9%) da 500 ml (3) 

¶ Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) 

¶ Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) 

¶ Teli sterili monouso (2) 

¶ Pinzette da medicazione sterili monouso (2) 

¶ Confezione di rete elastica di misura media (1) 

¶ Confezione di cotone idrofilo (1) 

¶ Confezioni di cerotti di varie misure pronti allôuso (2) 

¶ Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2) 

¶ Un paio di forbici 

¶ Lacci emostatici (3) 

¶ Ghiaccio pronto uso (2 confezioni) 

¶ Sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari (2) 

¶ Termometro 

¶ Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 
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Occorre verificare che le cassette di pronto soccorso siano segnalate da apposito 

cartello. 

Un lavoratore ¯ stato incaricato di curare la completezza ed il corretto stato dôuso dei 

presidi contenuti nelle cassette di pronto soccorso; deve, in particolare, integrare i 

prodotti utilizzati e sostituire quelli scaduti. 

38.   CONTROLLI PERIODICI  

Con riferimento ai rischi connessi allôambiente, agli impianti tecnologici ed ai dispositivi 

di sicurezza, è stato attivato un piano di controlli e verifiche periodiche. 

In particolare vengono eseguiti controlli a vista dei seguenti impianti, apparecchi, 

dispositivi e strutture: 

¶ aperture di aerazione; 

¶ carichi di incendio; 

¶ estintori portatili; 

¶ impianti di allarme; 

¶ impianto di riscaldamento; 

¶ impianti elettrici ; 

¶ impianto di diffusione sonora (allarme); 

¶ impianto di illuminazione di emergenza; 

¶ impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; 

¶ rete idranti; 

¶ segnaletica di sicurezza; 

¶ vie di fuga; 

¶ apparecchiature di laboratorio; 

¶ archivi, depositi, magazzini; 

¶  stato generale dellôimmobile. 

 

39.  FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE  

39.1 FORMAZIONE SPECIFICA 

Gli incaricati all'emergenza devono partecipare ad un corso con durata e contenuti 

stabiliti dal D.M. 10/3/98 Allegato IX, Comma 9.5, per attività a rischio di incendio 
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ELEVATO: corso tipo C, durata sedici ore con esame di attestazione tecnica presso 

Comando Provinciale dei V.V.F.. 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve partecipare ad un corso con 

durata e contenuti stabiliti ai sensi dellôart.37 del d.lgs. 81/2008: durata minima 

trentadue ore. 

Gli addetti al primo soccorso devono partecipare ad uno specifico corso della durata di 

12 ore. La formazione dei lavoratori designati sarà ripetuta con cadenza triennale 

almeno per quanto attiene alla capacit¨ di intervento pratico (Modulo C dellôAllegato 4 

del Regolamento; durata quattro ore). 

39.2 ACCORDO STATO-REGIONI DEL 21/12/2011   

Si informa dellôentrata in vigore dellôAccordo Stato/Regioni del 21/12/2011 in merito alla 

formazione di cui allôart. 37 del D.Lgs. 81/2008  di lavoratori,preposti,dirigenti e datori di 

lavoro-R.s.p.p. 

Si segnala che il Liceo o Statale ñG. Galileiò al quale ¯ attribuito il codice ATECO 2007 

numero 85 (istruzione di ogni ordine e grado) è stato classificato a rischio MEDIO. 

Le durate minime dei percorsi di formazione per aziende classificate a rischio medio 

sono le seguenti: 

Lavoratori: 4 ore di formazione generale + 8 ore di formazione specifica  

Preposti: 8 ore 

Dirigenti: 16 ore  

Sia per i lavoratori che per i preposti che per i dirigenti ¯ previsto allôinterno 

dellôAccordo Stato/Regioni del 21/12/2011 un aggiornamento quinquennale,con durata 

minima di 6 ore. 

Riconoscimento della formazione pregressa  

a) Formazione dei lavoratori e dei pr eposti  

I lavoratori ed i preposti che hanno svolto una formazione, erogata da meno di 5 anni 

dalla data di pubblicazione dellôAccordo Stato/Regioni (ovvero 11/01/2012), non sono 

tenuti a frequentare i corsi di formazione con le modalità previste dal presente Accordo.  
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Lôobbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti,per i quali la formazione sia stata 

erogata da pi½ di 5 anni dalla data di pubblicazione dellôAccordo Stato/Regioni,dovr¨ 

essere ottemperato entro 12 mesi. 

b) Formazione dei dirigenti  

Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione con le modalità previste dal 

presente Accordo i dirigenti che dimostrino di aver svolto,alla data di pubblicazione del 

presente accordo,una formazione con contenuti conformi allôarticolo 3 del D.M. 

16/01/1997 effettuata dopo il 14/08/2003 o a quelli del Modulo A per A.s.p.p. e R.S.P.P. 

previsto nellôAccordo Stato Regioni del 26/01/2006.  

Si segnala che il Liceo Statale di Legnano ha dato avvio al percorso di formazione per i 

lavoratori cosi come previsto dal D.Lgs.81/08 ed Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 

in modalità e-learning. 

Il progetto in modalità e-learning per la formazione generale dei lavoratori ha avuto 

esito soddisfacente; tutti i lavoratori si sono collegati a suddetta piattaforma per avere il 

rilascio del credito formativo permanente. 

Si sta provvedendo ad organizzare lôattivazione del corso di formazione specifica per i 

lavoratori. 

Si ricorda che la formazione dei lavoratori va erogata in primo luogo allôatto 

dellôassunzione, o in occasione di cambiamento di mansioni o delle modalità operative.  

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Verificare lôavvenuta formazione per lavoratori,preposti e dirigenti presenti  

[Priorità 1] 

Si ricorda che la formazione dei lavoratori va erogata in primo luogo allôatto 

dellôassunzione, o in occasione di cambiamento di mansioni o delle modalit¨ operative.  

[Priorità 1] 

39.3 FORMAZIONE DEGLI STUDENTI 

Allôinizio di ogni anno scolastico insegnanti specificatamente incaricati: 

¶ illustreranno agli studenti il piano di emergenza e promuoveranno azioni di 

sensibilizzazione sulle problematiche derivanti dallôinstaurarsi di una situazione di 

emergenza nellôambito dellôedificio scolastico; 
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¶ informeranno gli studenti sulla necessità di una disciplinata osservanza delle 

procedure indicate nel piano di emergenza al fine di assicurare lôincolumit¨ a se 

stessi ed agli altri. 

 

RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ DI LABORATORIO CHE PREVEDONO LA 

MANIPOLAZIONE DI SOSTANZE CHIMICHE  

Allôinizio dellôanno scolastico gli insegnanti di laboratorio informeranno gli studenti sulle 

misure generali di prevenzione e di protezione da adottare durante le esercitazioni. 

Prima dell'inizio di esercitazioni che presentano rischi specifici lôinsegnante di 

laboratorio informerà gli allievi sulle misure specifiche di prevenzione e di protezione da 

adottare.  

40.  PIANO DI EMERGENZA  

Eô stato predisposto e adottato un piano di emergenza conforme a quanto stabilito 

dallôAllegato VIII del DM 10/3/1998. 

Verificare che il piano dôemergenza presente sia conforme con la realtà scolastica 

attuale. 

Almeno due volte allôanno, conformemente a quanto previsto dal Cap. 12.0 del DM 

26/8/92, tutti i lavoratori e gli alunni partecipano ad una esercitazione antincendio, nel 

corso della quale sono messe in pratica le procedure di esodo e di primo intervento 

previste dal piano di emergenza. 

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

In occasione delle prove di esodo redigere e archiviare un verbale. [Priorità 2] 

Verificare che il piano dôemergenza presente sia conforme con la realtà scolastica 

attuale.                                                                                                  [Priorità 2] 

41.  ADEMPIMENTI RICORRENTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO  

Misure da adottare a carico della Direzione Scolastica  

Il Datore di lavoro in applicazione di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/2008, dovrà: 

¶ apporre la propria firma al presente documento; 

¶ esporre nella bacheca della sicurezza: 
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 a) un comunicato con riportati i nomi degli addetti allôemergenza e al pronto 

soccorso; 

 b) copia del piano di emergenza, del piano di pronto soccorso e del 

regolamento generale per la sicurezza; 

¶ mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori (RLS) il 

documento di valutazione dei rischi, gli eventuali aggiornamenti e la 

documentazione funzionale alla sicurezza (piano di emergenza, documentazione 

relativa allôimmobile ed agli impianti tecnologici, éé; 

¶ come stabilito dall'articolo 35 del D.Lgs 81/2008 promuovere almeno una riunione 

annuale convocando il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RLS) e 

l'RSPP (redigere apposito verbale); 

¶ promuovere gli interventi di formazione e di informazione descritti nellôapposito 

capitolo; 

¶ archiviare la documentazione comprovante lôeffettuazione degli adempimenti 

prescritti (es. argomenti e programmi di formazione e addestramento, elenco dei 

partecipanti; copia delle lettere di nomina e di designazione del RSPP e degli 

addetti alla prevenzione incendio e primo soccorso; copia delle lettere di 

convocazione degli RLS, ecc.); 

¶ segnalare allôente locale gli adempimenti a suo carico 

¶ immobili ed impianti tecnologici: anche se gli interventi di adeguamento e di 

manutenzione sono di competenza dellôEnte Locale, in caso di situazioni 

comportanti la presenza di condizioni di pericolo grave e immediato, il Datore di 

Lavoro deve sia segnalare tale situazione allôente locale sia adottare provvedimenti 

cautelativi idonei ad evitare condizioni di rischio inaccettabili;  

¶ nel caso di lavori dati in appalto direttamente dal Dirigente Scolastico, in 

applicazione di quanto disposto dallôart. 26 del D.Lgs. 81/2008, deve: 

1. verificare lôidoneit¨ tecnico professionale delle imprese, 

2. fornire dettagliate informazioni sui rischi incidenti nellôarea di lavoro, 

3. cooperare alle realizzazione delle misure di prevenzione e protezione, 

4. promuovere il coordinamento, 

5. in caso di attività affidate in appalto  ad altre ditte redigere un documento (DUVRI) 

indicante le misure adottate per eliminare/limitare i rischi da interferenza. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO  
 

 CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE   
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO  

 

Reparto  Intervento di adeguamento o di miglioramento 
Programma di 

intervento 
P D R 

 

 
Generale 

Formazione particolare aggiuntiva per i preposti ai sensi dell' 

"Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione 

dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 
9 aprile 2008, n° 81" 

 
Avvio di un piano di formazione 

  
3 

 
3 

 
9 

Generale *** Verificare gli adempimenti prescritti dal D.M. 12/05/2016 Città Metr. MI 2 4 8 

Generale Non è disponibile il Certificato di Prevenzione Incendi Produrre il CPI Città Metr. MI 1 4 4 

Generale Non è stata effettuata la verifica dell'impianto di messa a terra Verificare Città Metr. MI 3 4 12 
 

Generale 
Non sono procedurizzate la verifica e l'integrazione delle 
dotazioni di primo soccorso 

Verificare ed eventualmente adeguare 
 

3 3 9 

 
 

 

 

Generale 

 

 
Le apparecchiature elettriche non 

vengono disalimentate quando 

l'edificio non è presidiato 

 

 
 

Procedurizzare le operazioni 

di spegnimento 

  

 

 
1 

 

 

 
4 

 

 

 
4 
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 CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE   
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO  

 

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento 
Programma di 

intervento 
P D R 

 
 

 

 

 
 

Generale 

 

 

 

 
Vi sono installati termosifoni in ghisa, sporgenti 

 

 

 

 
Proteggere 

 
 

 

 

 
 

Città Metr. MI 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
3 

 

 

 

 
3 

 

Generale 
Le manichette sono custodite in alloggiamenti dotati di spigoli 
pericolosi 

Proteggere 
 

Città Metr. MI 1 3 3 

 

Generale 

Nelle aule gli zaini sono posizionati a terra o sullo schienale della 

sedia e possono costituire ostacolo al deflusso rapido di 
emergenza o essere causa di inciampo 

Posizionare su idoneo scaffale o, comunque, lontano dalle vie di 

fuga 

  
2 

 
4 

 
8 

 

Generale 
Nelle aule vi sono installati gli attaccapanni: i cappotti vengono 
tenuti in aula 

Installare gli attaccapanni nei corridoi 
 

Città Metr. MI 1 4 4 

Generale Sopra le porte delle aule vi sono installati vetri sopraluce Verificarne periodicamente l'ancoraggio Città Metr. MI 1 3 3 
 

Generale Vi sono porte a vetri e vetrate con vetro fino a terra 
Produrre la certificazione relativa alla resistenza agli urti o 
proteggere 

 

Città Metr. MI 2 3 6 

 

 
 

 
 

Generale 

 

 
Le vecchie porte di emergenza sono 

realizzate con vetro singolo che giunge 

fino a terra; sopra le porte vi è 

installato un vetro sopraluce 

 

Proteggere o sostituire i vetri 

 

 

Città Metr. MI 

 

2 

 

3 

 

6 

 

Verificarne periodicamente l'ancoraggio dei vetri sopraluce 

 

 

Città Metr. MI 

 

1 

 

3 

 

3 
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 CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE   
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO  

 

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento 
Programma di 

intervento 
P D R 

 
 

 

 
Generale 

 

 
Vi sono pareti in vetrocemento non protette: alcune sono 

lesionate 

 
Proteggere con una pellicola 

 
 

Città Metr. MI 

 
2 

 
3 

 
6 

 
Manutenere 

 
 

Città Metr. MI 

 
2 

 
3 

 
6 

 
 

 
 

 
Generale 

 

 

 
Tra i parapetti delle scale di emergenza compartimentate e le 

pareti in vetrocemento vi è uno spazio di circa 15 cm 

Installare una protezione 
 

 

 
 

 
 

 
Città Metr. MI 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

6 

 
 

 
Generale 

 
Diverse porte di emergenza (tra cui quelle che conducono alla 

scala di emergenza lato est) presentano un modulo dotato di 

blocco di chiusura 

 
 

Mantenere sempre sganciato il blocco 

di chiusura in presenza degli alunni 

  

 
1 

 

 
4 

 

 
4 
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 CARENZE EVIDENZIATE E PROGRAMMA DI ATTUAZIONE   
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO  

 

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento 
Programma di 

intervento 
P D R 

 

 
Generale 

 

Le porte tagliafuoco terminali dei corridoi sono installate su pareti 

di cartongesso, inadeguate a reggerne il peso 

 
Adeguare 

 

 
Città Metr. MI 

 
2 

 
4 

 
8 

 

Generale 
Alcune porte tagliafuoco terminali presentano l'elettromagnete 
rotto 

Manutenere 
 

Città Metr. MI 1 4 4 

 

 
 

 
 

Generale 

In alcune aree dell'edificio vi è installata una controsoffittatura in 

pannelli di cartongesso con i corpi illuminanti appesi; il 

controsoffitto è ancorato mediante fil di ferro 

Verificarne l'ancoraggio ed 

eventualmente adeguare 

 

 

 
 

 
 

Città Metr. MI 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
6 

 

Generale 
In alcune aree dell'edificio vi è installata una controsoffittatura in 
lastre di cartongesso, ancorata mediante fil di ferro 

Verificarne l'ancoraggio e adeguare 
 

Città Metr. MI 2 3 6 

 

 

 
Generale 

 

 
Alcuni schermi delle plafoniere appaiono parzialmente distaccati 

 

 
Verificare ed eventualmente manutenere 

 

 

 
Città Metr. MI 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
6 

 

Generale 
Le porte delle aule hanno luce utile di 90 cm: alcune aule 
superano i 25 alunni 

Adeguare le porte delle classi più numerose 
 

Città Metr. MI 2 4 8 

 
 

Generale 

Le finestre dei bagni hanno apertura a vasistas e sono 

posizionate in alto; non è disponibile alcun sistema ergonomico di 

apertura 

 
Adeguare 

 
 

Città Metr. MI 

 
2 

 
2 

 
4 
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 CARENZE EVIDENZIATE E PROGR AMMA DI ATTUAZIONE   
DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO  

 

Reparto Carenze evidenziate Intervento di adeguamento o di miglioramento 
Programma di 

intervento 
P D R 

1° Ammezzato 
Area Segreteria Non vi è in dotazione un estintore ad anidride carbonica Installare almeno un estintore Città Metr. MI 2 4 8 

1° Ammezzato 

Corridoio 

Segreteria 
Vi sono posizionati armadietti con ante a vetri Proteggere i vetri con una pellicola 

 
2 3 6 

1° Ammezzato 

Corridoio 

Segreteria 
Vi è un estintore posizionato sopra un mobiletto Appendere a parete 

 

Città Metr. MI 1 4 4 

 
 

1° Ammezzato 

Segreteria 

Vi sono alcune lesioni 

nella pavimentazione in linoleum 

(i quadrotti tendono a sollevarsi 

in prossimità dei bordi) 

 

 
Manutenere 

 
 

 
Città Metr. MI 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
4 

 

 

 
1° Ammezzato 

Vicepresidenza 

 

 
Il tavolo della postazione di lavoro non è idoneo 

 

 
Sostituire 

  

 
2 

 

 
2 

 

 
4 

 
1° Ammezzato 

Vicepresidenza 

Il computer ha l'unità centrale appoggiata a terra ed è alimentato 

mediante una spina tripla 

Sollevare l'unità centrale Effettuato 1 3 3 

Sostituire con idonea ciabatta fissata a parete 
 

1 3 3 

1°Ammezzato 
Uff. Ragioneria Un computer presenta l'unità centrale appoggiata a terra Sollevare l'unità centrale  1 3 3 

1°Ammezzato 

Uff. Ragioneria 

Vi è una scatola di derivazione che presenta il coperchio 
smontato 

Manutenere 
 

Città Metr. MI 1 4 4 

 

 

 
 

1° Ammezzato 

Ex Bagno coll. 

scolastici 

 

 
 

Vi è posizionata una piastra elettrica non a norme, alimentata 

mediante una ciabatta appoggiata a terra 

 

Sostituire la piastra 
  

2 
 

3 
 

6 

 

Fissare la ciabatta a parete 
  

2 
 

3 
 

6 

 

Adeguare il locale 
 

Città Metr. MI 

 

2 
 

3 
 

6 

 














































